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1 LA SYNTHESE DE L'EXERCICE 

1.1 LES CHIFFRES CLES 

 2014 2015 
Variation 

 N/N-1 

Données techniques  

Nombre de stations de production 2 2 0 % 

Nombre de stations de surpression-reprise 5 5 0 % 

Nombre d’ouvrages de traitement sur réseau 0 0 - 

Nombre d’ouvrages de stockage 11 11 0 % 

Volume de stockage (en m3) 4 015 4 015 0 % 

Linéaire de conduites (en ml) 80 462 80 463 0 % 

 

Données clientèles  

Nombre de contrats - abonnés 4 093 4 161 2 % 

Nombre de clients 3 983 4 047 2 % 

Volumes consommés hors VEG (en m3) 670 163 706 095 5 % 

 

Indicateurs quantitatifs  

Volumes produits (en m3) 822 124 862 201 5 % 

Dont Montferrier - Forage le Fescau 266 629 252 579 -5 % 

Dont St Bres - Forage les Olivettes 241 031 293 100 22 % 

Dont St Bres - Forages le Stade 39 110 9 692 -75 % 

Dont Sussargues - Forage Garrigues basses 189 565 212 879 12 % 

Dont Montferrier - Reprise la Pidoule 85 789 93 951 10 % 

Volumes exportés (en m3) 0 0 - 

Volumes importés (en m3) 203 680 267 073 31 % 

Volumes mis en distribution (en m3) sur l’année civile 1 025 804 1 129 274 10 % 

Consommation moyenne par client 168 174 4 % 

Nombre total de branchements en service 4 093 4 161 2 % 

    Dont branchements en plomb 10 10 0 % 

Nombre de compteurs 4 093 4 161 2 % 

    Dont compteurs renouvelés 164 948 478 % 

Soit % du parc compteur 4,01 % 22,78 % 469 % 

Rendement du réseau de distribution (indicateur « rapport du Maire ») 68,2% 73,2% +5,0  

Indice linéaire de pertes en réseau (en m3/km/j) 11,19 9,97 -10,90 % 

  

Indicateurs quantitatifs (eau brute) - 2015 Total 

Nombre total d’échantillons validés en eau brute 10 

Nombre d’échantillons contrôle sanitaire ARS 2 

    Dont analyses physico-chimiques 2 

    Dont analyses bactériologiques 0 

Nombre d’échantillons surveillance de l’exploitant 8 

    Dont analyses physico-chimiques 8 

    Dont analyses bactériologiques 3 

  

Indicateurs qualitatifs (hors eau brute) - 2015 Total Conforme % conformité 

Nombre total d’échantillons validés 58 52 89,7 % 

Nombre d’échantillons contrôle sanitaire ARS 50 44 88,0 % 

    Dont analyses physico-chimiques 50 44 88,0 % 

    Dont analyses bactériologiques 37 37 100,0 % 

Nombre d’échantillons surveillance de l’exploitant 8 8 100,0 % 

    Dont analyses physico-chimiques 8 8 100,0 % 

    Dont analyses bactériologiques 4 4 100,0 % 
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1.2 LES FAITS MARQUANTS 

 

SUR LES RÉSEAUX 

 

Réseau de Montferrier sur Lez : 
 

 01/2015 : Présence de turbidité à 10 NFU au n°10, impasse du Château avec un taux de 

chlore à 0,06 mg/L en chlore libre. 

Il s’agit d’une petite impasse avec très peu de tirage et pas de possibilité de purger par un 
poteau incendie. Il s’agit certainement d’un problème de pointe ponctuelle de turbidité, lié à un 
décrochement d’une partie du biofilm trop épais car peu de vitesse dans ce bras de 
canalisation. 

 
 

Réseau de Sussargues : 
 

 30/03/2015 : Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS le 30 mars 2015 sur le réseau de 

Sussargues. Ce dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine 

Déséthyl Déisopropyl à un taux de 0.326 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de 

confirmation.  

 29/04/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS le 29 avril 2015 en départ 
distribution de la station Garrigues basses à Sussargues. Ce dernier a une nouvelle fois 
démontré la présence du pesticide Atrazine Déséthyl Déisopropyl à un taux de 0.155 µg/L. 
L’ARS prévoit encore un prélèvement de confirmation. 

 
 13/05/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS le 13 mai 2015 sur le réseau de 

Sussargues. Ce dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine 
Déséthyl Déisopropyl à un taux de 0.242 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de 
confirmation. 

 
 27/05/2015: présence d'un coliforme au 1 rue des Violettes à Sussargues sur un prélèvement 

ARS.  Vérification des mesures terrain de chlore libre: 0.19 mg/L le 28/05/2015. 

 24/06/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS sur le réseau de Sussargues. Ce 

dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine Déséthyl Déisopropyl 

à un taux de 0.132 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de confirmation. 

 22/07/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS sur le réseau de Sussargues. Ce 
dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine Déséthyl Déisopropyl 
à un taux de 0.226 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de confirmation. 

 
 19/08/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS sur le réseau de Sussargues au 7 

rue de l'abrivado. Ce dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine 
Déséthyl Déisopropyl à un taux de 0.204 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de 
confirmation. 

 
 16/09/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS sur le réseau de Sussargues. Ce 

dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine Déséthyl Déisopropyl 
à un taux de 0.189 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de confirmation. 

 
 15/10/2015: Un nouveau prélèvement a été fait par l’ARS sur le réseau de Sussargues. Ce 

dernier a une nouvelle fois démontré la présence du pesticide Atrazine Déséthyl Déisopropyl 
à un taux de 0.103 µg/L. L’ARS prévoit encore un prélèvement de confirmation. 
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Réseau de St Brès : 
 

 29/06/2015: Présence d’1 coliforme dans un prélèvement réalisé par l’ARS au 1 avenue de 

Nîmes à St Bres. Les coliformes ne sont concernés que par une référence de qualité et non 

une limite. L’eau est donc tout de même conforme. Les taux de chlore relevés sont suffisants 

(0.25 mg/L en chlore libre et 0.28 mg/L en chlore total). 
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2 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
Depuis l’exercice 2008, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement (RPQS), dit « rapport du Maire », comprend la publication des indicateurs de 
performance définis par le décret N° 2007-675 et l’arrêté du 02 mai 2007 quels que soient la taille et le 
mode de gestion du service. Cette obligation pour les collectivités permet de disposer d’un référentiel 
d’indicateurs partagé par l’ensemble des parties prenantes et de capitaliser l’information sur la 
performance des services via le système d’information que l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) est en train de créer au plan national.  
  
Les tableaux présentés ci-dessous recensent d’une part les indicateurs et leurs clefs de consolidation* 
relatifs à l’exécution des missions qui nous ont été confiées dans le cadre de notre contrat de 
délégation de service public et d’autre part les données élémentaires pour les indicateurs qui ne sont 
pas entièrement de notre ressort. 
L’ensemble des indicateurs sont définis dans des fiches descriptives disponibles sur le site 
www.eaudanslaville.fr (la consultation de certaines informations/rubriques peut nécessiter de 
souscrire à un abonnement) conformément à la circulaire interministérielle n°12 / DE du 28 avril 2008. 
Cette circulaire précise également dans son annexe IV les termes utilisés dans ces fiches.  
  
* La clef de consolidation est nécessaire pour calculer l’indicateur à une échelle supérieure à celle du 
périmètre contractuel, par exemple dans le cas d’une collectivité avec plusieurs opérateurs. Les clefs 
de consolidation sont définies dans les fiches descriptives des indicateurs. » 
 
Pour les rapports annuels en eau potable, les volumes produits, exportés et importés dans les 
tableaux suivants sont des volumes extrapolés sur la période de relève des volumes consommés. Le 
détail de ces volumes vous est fourni dans le paragraphe « Les volumes d’eau » du bilan de l’activité. 
 
 

2.1 LES INDICATEURS DU « RAPPORT DU MAIRE »  

http://www.eaudanslaville.fr/
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DETAILS COMPLEMENTAIRES : 
 
 

 P103.2b / Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 
 

Libellé Code donnée Valeur 

PARTIE A 

Plan du réseau 15 

  Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 NET_002 OUI 

  Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau potable DEC_021 OUI 

Total Partie A : 15 

PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage 0 

  Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage DEC_026 OUI 

  Mise à jour annuelle de l inventaire des réseaux d eau potable à partir d une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. 

DEC_049 OUI 

Informations structurelles 13 

  Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 NET_026 69.248 

  Linéaire de réseau eau potable au 31/12 NET_003 80.463 

Connaissance de l'âge des canalisations 15 

  Linéaire de réseau eau potable avec age renseigné au 31/12 NET_027 80.462 

  Linéaire de réseau eau potable au 31/12 NET_003 80.463 

Total Partie B : 28 

PARTIE C 

Localisation des ouvrages annexes 10 

  Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau 
d'eau potable 

DEC_023 OUI 

Existence inventaires des pompes et équipements électromécaniques 10 

  Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

DEC_027 OUI 

Localisation des branchements 0 

  Localisation des branchements du réseau d'eau potable DEC_025 NON 

Document avec caractéristiques du ou des compteurs d'eau de chaque 
branchement 

10 

  Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des 
compteurs d'eau 

DEC_028 OUI 

Secteurs où sont réalisés les recherches de perte d'eau 10 

  Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes 
d'eau 

DEC_029 OUI 

Localisation et identification des interventions 10 

  Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable 

DEC_030 OUI 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 

0 
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  Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable 

DEC_016 NON 

  Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable 

DEC_034 NON 

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 

  Existence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins 
la moitié du linéaire de réseaux. 

DEC_037 OUI 

Total Partie C : 55 

VALEUR DE L'INDICE 98 

 
 

 P104.3 / Rendement du réseau de distribution 
Il s’agit du ratio entre, d’une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en 
gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des 
volumes achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. 
 
Voir chapitre « les volumes d’eau / le rendement de réseau » dans le RAD. 
 
 

 P105.3 / Indice linéaire des volumes non comptés 
Il s’agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et 
le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte. 
 
 

 P106.3 / Indice linéaire de pertes en réseau 
Il s'agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le 
volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte. 
 
Voir chapitre « les volumes d’eau / le rendement de réseau » dans le RAD. 
 
 

 P107.2 / Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
Il s’agit du quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 5 dernières années par 
la longueur du réseau de desserte. Le contrat ayant commencé en juin 2011, cet indicateur n’est pas 
représentatif. 
 

 P108.3 / Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau  
Indice calculé à partir de 5 ressources (Forage Pidoule centre, Forage Prescau 1, Forage Prescau 2, 
Forage Sussargues nouveau F1, Forage St Brès les Olivettes. Le Forage stade St Brès n’est pas pris 
en compte vu que son débit de service est inconnu) 
 
FORAGE PIDOULE centre  N0 = 100,  Débit de service = 40 m3/h 
FORAGE FESCAU 1   N0 = 100, Débit de service = 40 m3/h 
FORAGE FESCAU 2   N0 = 100,  Débit de service = 40 m3/h 
FORAGE SUSSARGUES nouveau F1 N0 = 20,  Débit de service = 60 m3/h 
FORAGE ST BRES – les Olivettes N0 = 100,  Débit de service = 37 m3/h 
 
La note (NO) de chaque ressource est pondérée par son débit de service 
 
D’où P108.3 = 77,88 %  
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 P151.1 / Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées  
Nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés concernés 
n’ont pas été informés à l’avance, par milliers d’abonnés.  
6 en 2015 donc un taux de 1.44 / 1000 abonnés  
 
 

 D151.0 / Délai max d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés) : 2 jours  
 
 

 P151.2 / Taux de respect du délai max d'ouverture des branchements 
Ci-dessous le nombre d’interventions pour ouverture de branchement, par commune 
Pour chaque demande, date de réception de la demande, date d’ouverture du branchement et par 
différence délai d’ouverture du branchement. 
Dans le cas où il n’y a pas de coupure d’eau entre le départ et l’arrivée de deux abonnés successifs, 
on considère que la remise en eau est immédiate et que le délai d’ouverture du branchement est 
respecté. Le calcul s’applique aux branchements neufs (hors délai de réalisation) et aux remises en 
service de branchements existants fonctionnels (qui ne nécessitent pas une remise en état préalable, 
comme une désinfection). 
 

Intitulé Valeur 

Nombre total de muse en service de branchements 
au 31/12 

294 

Nombre total de muse en service de branchements 
au 31/12 dans les délais 

283 

Total 96.26% 

 

         Avec un délai maximum de 2 jours, le taux de respect du délai maximum d’ouverture est de 96.26% 
pour 2015. 

 
 

 P 154.0 / Montant des impayés au titre de l’année N-1 sur l’eau potable 
Montant pour l’année N-1 (2014) = 3 013 € 
Chiffre d’affaires TTC de l’année N-1 = 1 303 599 €   
D’où un taux d’impayés N-1 de 0,23 % 
 
 

 P155.1 / Taux de réclamations 
Nb de réclamations écrites sur le contrat : 10 
Le taux de réclamations 2014 est donc de 2,4 / 1000 abonnés 
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3 LE CONTRAT 

3.1 LE CONTRAT 

Nature du contrat :  Délégation Service Public 
Date d’effet : 01/06/2011 
Durée du contrat : 3.5 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) : 31/12/2015 
 
 

3.2 VIE DU CONTRAT 

3.2.1 Les avenants signés dans l’année 

Avenant n°2 au contrat d’affermage portant sur la prolongation d’une année pour motif d’intérêt 
général par délibération du Conseil Communautaire en date du 30 octobre 2014. 

3.2.2 Les avenants 

Avenant n° 1 au contrat d’affermage portant sur la mise en œuvre d’une seconde relève annuelle des 
compteurs d’eau des usagers du service par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 
décembre 2012.  
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4 LA GESTION CLIENTELE 

4.1 NOMBRE DE BRANCHEMENTS 

4.1.1 Nombre total de branchements 

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.  
 

Commune 2014 2015 
Evolution 

N/N-1 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 1 570 1 669 6.31% 

SAINT-BRES 1 380 1 440 4.35% 

SUSSARGUES 1 032 1 052 1.94% 

Total de la collectivité 4 030 4 161 3.25% 

Evolution N/N-1 - 3.25%  

 
 

4.2 NOMBRE DE CONTRATS – ABONNES 

 
Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée.  
 

Commune 2014 2015 Evolution N/N-1 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 1 633 1 669 2,20 % 

SAINT-BRES 1 428 1 440 0,84 % 

SUSSARGUES 1 032 1 052 1,94 % 

Total de la collectivité 4 093 4 161 1,66% 

Evolution N/N-1 - 1,66 %  

 
 

4.3 NOMBRE DE CLIENTS 

 
Ce tableau présente le nombre de clients au 31 décembre de chaque année affichée.  
 

Commune 2014 2015 Evolution N/N-1 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 1 584 1 620 2,27 % 

SAINT-BRES 1 379 1 388 0,65 % 

SUSSARGUES 1 020 1 039 1,86 % 

Total de la collectivité 3 983 4 047 1,61% 

Evolution N/N-1 - 1,61 %  
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4.4 LES VOLUMES COMPTABILISES 

4.4.1 Les volumes consommés hors VEG (Vente d’Eau en Gros)  

4.4.1.1 Période de relève des compteurs 

 
 
Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du :  
9/10/2015. 
 

4.4.1.2 Les volumes consommés par commune hors VEG 

Commune 2014 2015 Evolution N/N-1 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 359 457 372 136 3,53 % 

SAINT-BRES 152 130 173 493 14,04 % 

SUSSARGUES 158 576 160 466 1,19 % 

Total de la collectivité 670 163 706 095 5,36% 

Evolution N/N-1 - 5,36 %  

 
 

4.4.1.3 Les volumes consommés par type de branchement hors VEG 

 Particuliers et autres communaux 

Commune 2015 
Dont < 200 

m3/an 

Dont 200 < 
conso < 6000 

m3/an 

Dont conso > 
6000 m3/an 

communaux 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 372 136 104 015 232 222 31 205 4 694 

SAINT-BRES 173 493 103 392 62 489 0 7 612 

SUSSARGUES 160 466 82 610 77 515 0 341 

Total de la collectivité 706 095 290 017 372 226 31 205 12 647 

Consommation moyenne par type de 
branchement 

170 91 415 10 402 164 

 
 

4.4.1.4 Caractéristiques des consommations hors VEG 

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre ayant consommé ou non.  
 

Commune 
Nb branchements sans 

consommation 
Nb branchements avec 

consommation 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 43 1 626 

SAINT-BRES 57 1 383 

SUSSARGUES 18 1 034 

Total de la collectivité 118 4 043 

 
 
 

4.4.1.5 Liste détaillée des consommations de plus de 6 000 m3/an hors VEG 

Ce tableau présente les clients ayant un branchement dont la consommation est supérieure à 6 000 
m3.  

Commune Nom du client 2014 2015 Evolution N / N -1 

MONTFERRIER-SUR-LEZ CIRAD 13 390 15 264 14,00 % 

MONTFERRIER-SUR-LEZ RESID LES AIGUEILLERES 5 610 6 251 11,43 % 

MONTFERRIER-SUR-LEZ SARL LE DOMAINE DE CAUDALIE 10 322 15 361 48,82 % 

SAINT-BRES MAIRIE DE SAINT BRES 9 453 7 612 -19,48 % 

Total de la collectivité  38 775 44 488 14,73 % 
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4.4.1.6 Spectre des consommations hors VEG 

Tranche Volume consommé Nombre de branchements 

moins de 50 m3 17 478 843 

de 50 à 100 m3 76 690 1 022 

de 100 à 150 m3 101 582 827 

de 150 à 200 m3 95 310 551 

de 200 à 250 m3 65 712 296 

de 250 à 300 m3 44 546 163 

de 300 à 350 m3 36 446 113 

de 350 à 400 m3 32 855 88 

de 400 à 450 m3 21 077 50 

de 450 à 500 m3 18 518 39 

de 500 à 550 m3 14 477 28 

de 550 à 600 m3 12 114 21 

de 600 à 650 m3 9 823 16 

de 650 à 700 m3 7 460 11 

de 700 à 750 m3 15 854 22 

plus de 750 m3 136 153 71 
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4.4.2 Les volumes facturés 

Les volumes facturés sont présentés dans les états des décomptes. 
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4.5 REPARTITION DOMESTIQUES / NON DOMESTIQUES 

 
Pour l’année 2015, la répartition sur la période de relève est la suivante :  
 

Commune Catégorie 
Nombre de 

branchements 

Nombre de 
contrats-
abonnés 

Nombre de 
clients 

Volumes 
consommés 

(m3) 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 
Domestique 1625 1625 1588 363173 

Non domestique 44 44 32 8963 

SAINT-BRES  
Domestique 1084 1084 1054 137223 

Non domestique 356 356 334 36270 

SUSSARGUES 
Domestique 1042 1042 1034 159715 

Non domestique 10 10 5 751 

TOTAL CONTRAT 
Domestique 3751 3751 3676 660111 

Non domestique 410 410 371 45984 

 
Sont considérés comme non domestiques, les clients entrant dans les catégories suivantes : 
 

 Abreuvoirs 

 Arrosages jardins privés (sous réserve d'un branchement spécifique) 

 Branchements prés 

 Irrigation 

 Bornes fontaines 

 Lavoirs publics 

 Bouches d'arrosage espaces verts publics 

 Cimetières 

 Bornes et poteaux incendie 

 Bouches de lavage rues 

 Chasses d'égout 

 Chantiers de BTP (hors locaux administratifs) 

 Redevables directs 

 Fabrication de neige artificielle 

 Branchement pour travaux de voierie 

 Elevages 

 Vente d'eau en gros à un service public 

 Installation d'épuration et de traitement des EU 
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Répartition des volumes par catégories d’usage : 
 
 

Commune Catégorie Branchement Volume m3 

MONTFERRIER 
SUR LEZ 

Activité de service au particulier ou industrie (hors commerce) 0 

Activité récréative, culturelle et sportive 0 

Administrations publiques 2 393 

Arrosages jardins privés (brcht spécifique) 6 662 

Bouches d'arrosage et espaces verts 2 303 

Bureaux, sièges sociaux 26 

Clients particuliers 342 515 

Immeubles d'habitation - HLM 2 973 

Irrigation   

Site industriel - usine 15 264 

Total MONTFERRIER SUR LEZ 372 136 

SAINT-BRES 

Activité récréative, culturelle et sportive 1 113 

Administrations publiques 767 

Arrosages jardins privés (brcht spécifique) 30 721 

Bornes fontaines 904 

Bouches d'arrosage et espaces verts 3 494 

Chantiers de BTP (hors locaux)   

Cimetieres 1 361 

Clients particuliers 135 040 

Commerces de vente de détail 0 

Hôtel-restaurant-hébergement 93 

Immeubles d'habitation - HLM   

Installations d'épuration et de traitement des EU 0 

Total SAINT-BRES 173 493 

SUSSARGUES 

Arrosages jardins privés (brcht spécifique) 194 

Bouches d'arrosage et espaces verts 314 

Chantiers de BTP (hors locaux) 216 

Cimetieres 27 

Clients particuliers 159 715 

Total SUSSARGUES 160 466 

Total général 706 095 
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4.6 ETAT DES RECLAMATIONS CLIENTS 

 

Réclamations récurrentes sur l’année Nombre en 2015 

FACTURATION ENCAISSEMENT / FACTURATION ENCAISSEMENT / RECLAMATION 
SUR RECLAMATION 

3 

FACTURATION ENCAISSEMENT / PRELEVEMENT ENCAISSEMENT / 
DEFAUT/RETARD ENCAISSEMENT TIP 

3 

FACTURATION ENCAISSEMENT / PRELEVEMENT ENCAISSEMENT / ERREUR 
PRELEVEMENT 

1 

FACTURATION ENCAISSEMENT / REDEVANCE ET TARIF / ERREUR FACTURATION 
EAU 

26 

FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / ERREUR 
ESTIMATION 

2 

FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / ERREUR 
RELEVE 

4 

FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / 
INVERSION COMPTEUR 

2 

FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / 
MATERIEL DEFECTUEUX 

1 

FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / RELEVE 
NON EFFECTUE 

1 

PRODUIT / EAU POTABLE / PRESSION TROP FORTE 2 

QUALITE DE SERVICE / COMPORTEMENT CIVILITE / INCIVILITE COLLABORATEUR 1 

QUALITE DE SERVICE / DOMMAGE CAUSE / BRANCHEMENT FERME A TORT 1 

QUALITE DE SERVICE / DOMMAGE CAUSE / DOMMAGE PROPRIETE 2 

QUALITE DE SERVICE / DOMMAGE CAUSE / FUITE REGARD SUITE INTERVENTION 
COMPTEUR 

2 

QUALITE DE SERVICE / DOMMAGE CAUSE / SINISTRE 1 

QUALITE DE SERVICE / ERREUR ADMINISTRATIVE / ABONNEMENT/RESILIATION A 
TORT 

4 

QUALITE DE SERVICE / ERREUR ADMINISTRATIVE / ERREUR ADRESSE 
FACTURATION 

1 

QUALITE DE SERVICE / QUALITE DE SERVICE / RECLAMATION SUR RECLAMATION 2 

QUALITE DE SERVICE / RESPECT DES ENGAGEMENTS / DEFAUT D'INFORMATION 1 

QUALITE DE SERVICE / RESPECT DES ENGAGEMENTS / NON RESPECT DES 
RENDEZ-VOUS 

1 

QUALITE DE SERVICE / SERVICE WEB / DYSFONCTIONNEMENT DEMAT/SERVICE 
WEB 

1 

QUALITE DE SERVICE / TRAVAUX / TRAVAUX DEFECTUEUX OU NON CONFORMES 8 
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4.7 SITE INTERNET SAUR 
 

 
 

www.saurclient.fr : une agence en ligne 24h/24 
 

Notre site www.saurclient.fr est dédié à tout client abonné au service de l’eau. Chacun peut y créer son Espace 
Client, et y gérer son ou ses comptes, en toute sécurité. 
 

L’espace client est mis à jour quotidiennement grâce à une interface sécurisée entre les bases de données 
clients et le site. 
 

 

> Gestion du compte sur « Mon Espace Client »  
Sur son Espace Client, le client peut visualiser ses informations personnelles, le 
solde de son compte, son dernier index relevé, son historique de consommation 
sur 3 ans, sa dernière facture. 
 

Il peut également y effectuer à toute heure les opérations nécessaires à la 
gestion de son compte et via les formulaires en ligne, contacter directement le 
service clientèle local concerné par sa demande. Les fonctionnalités disponibles 
sont largement utilisées par nos clients qui peuvent : 

 

 Modifier leur adresse de facturation 
 Modifier leurs identifiants de connexion 
 Modifier ou communiquer leurs 

coordonnées bancaires 
 Modifier leur mode de paiement 
 Communiquer le relevé de leur compteur 
 Souscrire à un nouvel abonnement 
 Résilier leur abonnement en cours 
 

 Demander une fermeture temporaire de branchement 
 Demander un devis pour un branchement 
 Régler leur facture par carte bancaire 
 Souscrire à l’e-facture Saur et consulter leurs factures en 

ligne 
 Nous adresser un mail 
 Recevoir un mail lors de la relève de leur compteur 
 Différer le prélèvement de leur facture de solde 

A partir de la page d’accueil, les internautes non encore clients de Saur peuvent nous contacter, demander en 
ligne un devis ou une estimation de travaux de branchement, ou un encore, un abonnement au service de l’eau. 
 

> Information sur l’eau dans la commune du client  
Dans cet espace client, le client accède aussi à une information personnalisée sur l’eau dans sa commune. Il 
peut y retrouver : 

 la qualité de l’eau dans sa commune, 
 une description des installations (station de traitement ou d’assainissement, réseau…) 
 les travaux prévus sur la commune (les interruptions de services y sont annoncées) 
 des alertes en cas de coupure, de casse de réseaux, de pollution… 
 un espace spécifique est prévu pour l’actualité de l’eau sur la commune (Investissements prévus, actualité 

évènementielle, lien vers le site de la collectivité). 
 

> Une information exhaustive sur les thématiques de l’Eau  
Dans les rubriques de « Toute l’info sur l’eau », l’internaute accède à une 
information détaillée sur les thèmes liés à l’eau : 

 des conseils pratiques, 
 un espace documentation pour le téléchargement des brochures Saur, 
 des réponses aux questions les plus fréquentes, 
 l’essentiel pour la préservation de l’eau dans l’environnement, 
 les grands thèmes de la qualité de l’eau, 
 un simulateur de consommation. 
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> Partenariat avec Websourd et HandiCaPZéro 

 Websourd 

WebSourd a développé une gamme de services de mise en relation 
entre la personne sourde et son environnement sur la base d’un 
concept de Visio-Interprétation qui donne accès à un interprète en 
langue des signes à distance ou un vélotypiste, par l’intermédiaire 
d’une connexion haut débit, d’une Webcam et d’un micro : Elision 
Contact. 

La personne sourde ne pouvant téléphoner à un numéro d’appel, se 
connecte sur le site www.saurclient.fr et peut accéder à nos services à 
travers une interface web sur une page d’accueil internet qui la met en 
relation avec un conseiller Saur via un interprète. L’internaute sourd 
choisit son mode de communication lorsqu’il se connecte (Langue des 
Signes Française ou écrit).  En cas d’appel, c’est l’interprète 
WebSourd qui contacte le conseiller Saur. 

 HandiCaPZéro 

Grâce à notre partenariat avec l’association HandiCaPZéro, nous adaptons gratuitement nos supports écrits en 
caractères agrandis ou en braille. Le service « Confort de lecture », en ligne sur www.handicapzero.org, permet à 
nos clients de prendre connaissance des documents écrits de manière autonome en choisissant les options 
d’écran ou de lecture audio les mieux adaptées. 
 
Enfin, sous l’onglet « Saur », l’internaute retrouve les coordonnées de nos services clientèle et la carte des 
implantations de Saur en France. 
 
 

http://www.saurclient.fr/
http://www.handicapzero.org/
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5 LE PATRIMOINE DU SERVICE  

5.1 LE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 
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5.2 LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

5.2.1 Les installations de production 

 
Montferrier :  
 
- Forage la Pidoule \ Forage centre  
- Forage la Pidoule \ Forage droite 
- Forage la Pidoule \ Forage gauche (Hors service)  
- Forage le Fescau \ Forage Fescau 1  
- Forage le Fescau \ Forage Fescau 2  
 
St Bres : 
 
- Forage les Olivettes  
- Forages du Stade  

- Ancien forage de droite (F2)  Capacité nominale 24 m3/h  
- Ancien forage de gauche (F1)  Capacité nominale 24 m3/h  
- Nouveau forage (F4)  

 
Sussargues : 
 
- Forages Garrigues basses \ Ancien forage - F2  Capacité nominale 60 m3/h  
- Forages Garrigues basses \ Nouveau forage - F1  Capacité nominale 60 m3/h 
 
 

5.2.1.1 La situation des ouvrages de prélèvements vis-à-vis de la réglementation 

Autorisation de prélèvement et périmètre de protection 

Ouvrage Débit autorisé Date arrêté préfectoral 

Montferrier - Forage la Pidoule \ Forage PIDOULE centre 40 m3/h DUP du 03/02/1989 

Montferrier - Forage la Pidoule \ Forage PIDOULE de droite (Hors service) 90 m3/h DUP 89.I.0410 du 03/02/1989 

Montferrier - Forage la Pidoule \ Forage PIDOULE gauche (Hors service) 90 m3/h DUP 89.I.0410 du 03/02/1989 

Montferrier - Forage le Fescau \ Forage Fescau 1 40 m3/h DUP du 03/02/1989 

Montferrier - Forage le Fescau \ Forage Fescau 2 40 m3/h DUP du 03/02/1989 

St Bres - Forage les Olivettes \ Forage des Olivettes 
37 m3/h 

666 m3/jour 
DUP du 23/02/1989 

St Bres - Forages le Stade \ Ancien forage de droite (F2) 
Pas de débit 

maximal prescrit 
DUP du 27/01/1986 

St Bres - Forages le Stade \ Ancien forage de gauche (F1) 
Pas de débit 

maximal prescrit 
DUP du 27/01/1986 

St Bres - Forages le Stade \ Nouveau forage (F4)  NC 

Sussargues - Forages Garrigues basses \ Ancien forage - F2  
En cours 

(études préalables à la DUP) 

Sussargues - Forages Garrigues basses \ Nouveau  forage - F1  
En cours 

(études préalables à la DUP) 
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5.3 LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU 

5.3.1 Les stations de surpression et de reprise 

Description des stations de surpression et reprise 
 

Désignation Lieu Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

Montferrier - Reprise la Pidoule MONTFERRIER-SUR-LEZ OUI NON 

Surpression MONTFERRIER-SUR-LEZ OUI NON 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

MONTFERRIER-SUR-LEZ OUI NON 

Surpression SAINT-BRES OUI NON 

Surpression Le Pioch - OUI NON 

Montferrier - Surpression Parc 
CAUBEL 

MONTFERRIER-SUR-LEZ NON NON 

 
 
 

5.4 LES OUVRAGES DE STOCKAGE 

5.4.1 Châteaux d’eau et Réservoirs 

Description des châteaux d’eau et de réservoirs 
 

Désignation 
Volume en 

m3 
Télésurveillance 

Nombre 
d’antennes 

télécom 

Nombre de 
conventions 

Télécom 

Sussargues - réservoir village \ 
Réservoir sur tour - 200 m3 

200 OUI 3 1 

Sussargues - réservoir village \ 
Réservoir enterré - 500 m3 

500 OUI - - 

St Bres - Réservoirs et reprise Saint Bauzille \ 
Réservoir 500 m3 

500 OUI 0 0 

St Bres - Réservoirs et reprise Saint Bauzille \ 
Réservoir de gauche 250 m3 n°1 

250 OUI 0 0 

St Bres - Réservoirs et reprise Saint Bauzille \ 
Réservoir de droite 250 m3 n°2 

250 OUI 0 0 

Montferrier - Réservoirs 500 m3 + Surpression Le 
Pioch \ réservoir Pioche gauche 

500 OUI - - 

Montferrier - Réservoirs 500 m3 + Surpression Le 
Pioch \ réservoir Pioche droite 

500 OUI - - 

Montferrier - Réservoir La Devèze \ 
réservoir  Devèze  gauche 

250 OUI - - 

Montferrier - Réservoir La Devèze \ 
réservoir Devèze droite 

250 OUI - - 

Montferrier - Surpression le Baillarguet + reservoir 500 
m3 \ réservoir Le Baillarguet 

500 OUI - - 

 
 

5.4.2 Bâches de reprise / surpression 

Description des bâches de reprise et de surpression 
 

Désignation Volume en m3 Télésurveillance 

Montferrier - Reprise la Pidoule \ Bâche de la 
reprise de la Pidoule 

65 OUI 
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5.5 LE RESEAU 

5.5.1 Les canalisations 

5.5.1.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux 

Descriptif des canalisations d’adduction existantes 
 

Matériaux Diamètre (mm) Extension de l’année Linéaire total (ml) 

Fonte 0 0 224 

Fonte 60 0 6 359 

Fonte 80 0 474 

Fonte 100 0 36 216 

Fonte 110 0 866 

Fonte 125 0 654 

Fonte 150 0 17 499 

Fonte 200 0 640 

Fonte 250 0 568 

Inconnu 0 0 10 991 

Polyéthylène 25 0 110 

Polyéthylène 32 0 375 

Polyéthylène 50 0 205 

Polyéthylène 63 0 530 

Pvc 63 0 1 692 

Pvc 90 0 802 

Pvc 110 0 1 478 

Pvc 160 0 780 

Total  0 80 463 

 
L’identification du patrimoine Canalisations a été réalisée à partir des supports existants. Une mise à 
jour sera réalisée au fil de l’eau en fonction des informations complémentaires qui seraient portées à 
notre connaissance ou de constatations de visu relevées lors des interventions de réparation. 
 
Répartition du linéaire (en ml) par commune et type de réseau : 
 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 45139 

Défense incendie 304 

Distribution 40482 

Eau brute 471 

Refoulement 3882 

SAINT-BRES 16490 

Défense incendie 200 

Distribution 14778 

Eau brute 162 

Refoulement 1261 

Vidange 90 

SUSSARGUES 18833 

Défense incendie 137 

Distribution 17268 

Refoulement 1428 

Total (ml) 80463 
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Répartition du linéaire (en ml) par commune et fonction : 
 

 
Distribution (ml) Adduction (ml) 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 40786 4353 

SAINT-BRES 14978 1513 

SUSSARGUES 17405 1428 

TOTAL (ml) 73 169 7 294 

 
Sont considérées dans les linéaires de distribution, les conduites de distribution et conduites de 
défense incendie. 
Sont considérées dans les linéaires d’adduction, les conduites de refoulement, les conduites de 
vidange et les conduites d’eau brute.  
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5.5.2 Les compteurs 

5.5.2.1 Répartition par âge et par diamètre 

Diamètre nominal <=15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm >50 mm Total 

Age         

1 870 0 0 0 0 0 0 870 

2 398 1 0 1 5 1 0 406 

3 332 3 0 2 1 0 0 338 

4 506 0 0 1 2 0 2 511 

5 1 208 59 0 9 3 0 0 1 279 

6 61 1 0 0 1 0 1 64 

7 70 0 0 0 1 0 0 71 

8 59 1 0 1 1 1 0 63 

9 88 0 0 0 0 0 1 89 

10 105 0 0 0 0 0 0 105 

11 40 0 0 0 0 0 0 40 

12 66 0 0 0 1 0 0 67 

13 11 0 0 1 0 1 0 13 

14 94 0 0 0 0 0 1 95 

15 3 0 0 0 0 0 0 3 

16 17 0 0 0 1 0 0 18 

17 2 0 0 1 1 0 0 4 

18 5 0 0 2 1 0 0 8 

19 3 0 0 0 0 0 0 3 

20 1 0 0 0 2 0 0 3 

21 1 1 0 0 0 0 0 2 

22 4 0 0 0 0 0 0 4 

>22 98 0 1 0 2 0 4 105 

Total par diamètre  4 042 66 1 18 22 3 9 4 161 
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Nombre de compteurs sans les branchements résiliés fermés dont les compteurs sont toujours en 
place. 
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5.6 LE PATRIMOINE IMMOBILIER 
 

Au cours de l’exercice considéré, il n’y a pas eu de variation du patrimoine immobilier de la collectivité, 
confié au délégataire, ou du fait du délégataire. 
 

 

5.7 LES BIENS DE REPRISE 
 

Les biens de reprise sont les biens qui appartiennent à SAUR et qui doivent être éventuellement 
repris à leur valeur par la Collectivité en cas de changement de Délégataire. Il n’y a pas de biens de 
reprise identifiés. 
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6 BILAN DE L’ACTIVITE 

6.1 LES VOLUMES D’EAU 

6.1.1 Les volumes mis en distribution 

 
Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés 

6.1.1.1 Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3 

 
Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau 
 

Désignation volume 2014 2015 

Volume produit 822 124 862 201 

Volume importé 203 680 267 073 

Volume exporté 0 0 

Total volume mis en distribution 1 025 804 1 129 274 

Evolution N / N-1 - 10,09 % 

 
 

6.1.1.2 Les volumes mensuels mis en distribution 

 2014 2015 Evolution N/N-1 

Janvier 69 901 79 746 14,08 % 

Février 62 479 66 846 6,99 % 

Mars 64 677 72 748 12,48 % 

Avril 82 331 91 345 10,95 % 

Mai 104 494 99 564 -4,72 % 

Juin 115 621 124 028 7,27 % 

Juillet 112 535 149 712 33,04 % 

Août 108 339 121 685 12,32 % 

Septembre 98 530 95 271 -3,31 % 

Octobre 72 347 77 218 6,73 % 

Novembre 68 274 72 779 6,60 % 

Décembre 66 276 78 332 18,19 % 

Total 1 025 804 1 129 274 10,09 % 
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6.1.2 La production 

6.1.2.1 Volumes mensuels produits exprimés en m3 

 2014 2015 

Janvier 61 460 66 142 

Février 53 824 57 288 

Mars 53 295 60 846 

Avril 66 243 76 473 

Mai 82 549 76 088 

Juin 82 866 90 646 

Juillet 82 719 101 551 

Août 78 204 85 968 

Septembre 80 118 71 837 

Octobre 64 133 58 328 

Novembre 59 977 56 568 

Décembre 56 736 60 466 

Total 822 124 862 201 

Evolution N / N+1 - 4,87 % 
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6.1.2.2 Synthèse annuelle par station 

        

 Volume annuel Volume journalier 

Libellé de la station 2014 2015 Volume moyen 

Montferrier - Forage le Fescau 266 629 252 579 691 

St Bres - Forage les Olivettes 241 031 293 100 803 

St Bres - Forages le Stade 39 110 9 692 26 

Sussargues - Forage Garrigues basses 189 565 212 879 583 

Montferrier - Reprise la Pidoule 85 789 93 951 257 

Total 822 124 862 201 2 360 
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6.1.2.3 Détail par station 

6.1.2.3.1 Bilan de production 

Volumes mensuels produits exprimés en m3 
 

Montferrier - Forage le Fescau 
 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

20193 18753 17489 21505 23684 25799 23995 25313 26382 22041 21110 20365 266629 

Année 
2015 

21453 18834 19926 24549 24197 24282 27115 23184 19076 17336 16036 16591 252579 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Bres - Forage les Olivettes 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

18877 15624 12332 18640 22307 19099 26115 22112 23311 22266 20575 19773 241031 

Année 
2015 

23717 19831 21448 23813 21858 28433 31547 25911 23488 23361 25521 24172 293100 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Bres - Forages le Stade 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

2310 3125 6160 2937 5752 6748 2013 3815 6148 79 20 3 39110 

Année 
2015 

10 36 172 1671 126 23 31 4288 3037 197 87 14 9692 
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Sussargues - Forage Garrigues basses 
 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

12557 11637 11358 15203 21335 21916 23117 20070 18640 11412 11693 10627 189565 

Année 
2015 

12858 12603 13374 18217 20480 27976 32843 24685 18088 11710 9233 10812 212879 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montferrier - Reprise la Pidoule 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

7523 4685 5956 7958 9471 9304 7479 6894 5637 8335 6579 5968 85789 

Année 
2015 

8104 5984 5926 8223 9427 9932 10015 7900 8148 5724 5691 8877 93951 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2.4 Détail par compteur 

Volumes mensuels exprimés en m3 

 

Montferrier - Forage le Fescau : débitmètre production forages FESCAU 
 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

20193 18753 17489 21505 23684 25799 23995 25313 26382 22041 21110 20365 266629 

Année 
2015 

21453 18834 19926 24549 24197 24282 27115 23184 19076 17336 16036 16591 252579 
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St Bres - Forage les Olivettes : Compt prod St Bres les Olivettes 
 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

18877 15624 12332 18640 22307 19099 26115 22112 23311 22266 20575 19773 241031 

Année 
2015 

23717 19831 21448 23813 21858 28433 31547 25911 23488 23361 25521 24172 293100 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Bres - Forages le Stade : Compt Prod Nouveau forage 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

15 17 31 15 22 21 22 12 17 10 4 0 186 

Année 
2015 

8 30 0 11 3 19 23 21 17 14 6 3 155 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Bres - Forages le Stade : compt prod forages F1+F2 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

2295 3108 6129 2922 5730 6727 1991 3803 6131 69 16 3 38924 

Année 
2015 

2 6 172 1660 123 4 8 4267 3020 183 81 11 9537 
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Sussargues - Forage Garrigues basses : Compt Prod SUSSARGUES F1 
 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

6849 6338 6237 8338 11696 12025 12678 11001 10206 6269 6180 5865 103682 

Année 
2015 

7138 6964 7390 10068 11323 15446 18093 13758 9211 5099 4296 4988 113774 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sussargues - Forage Garrigues basses : Compt prod SUSSARGUES F2 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

5708 5299 5121 6865 9639 9891 10439 9069 8434 5143 5513 4762 85883 

Année 
2015 

5720 5639 5984 8149 9157 12530 14750 10927 8877 6611 4937 5824 99105 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montferrier - Reprise la Pidoule : Cpt production forages la Pidoule 

 Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Année 
2014 

7523 4685 5956 7958 9471 9304 7479 6894 5637 8335 6579 5968 85789 

Année 
2015 

8104 5984 5926 8223 9427 9932 10015 7900 8148 5724 5691 8877 93951 
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6.1.3 Les importations 

6.1.3.1 Volumes globaux 

 
Volumes mensuels importés exprimés en m3 
 

 2014 2015 

Janvier 8 441 13 604 

Février 8 655 9 558 

Mars 11 382 11 902 

Avril 16 088 14 872 

Mai 21 945 23 476 

Juin 32 755 33 382 

Juillet 29 816 48 161 

Août 30 135 35 717 

Septembre 18 412 23 434 

Octobre 8 214 18 890 

Novembre 8 297 16 211 

Décembre 9 540 17 866 

Total 203 680 267 073 

Evolution N / N-1 - 31,12 % 
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6.1.3.2 Synthèse par origine 

 
Volumes annuels importés exprimés en m3 
 

Désignation origine 2014 2015 

Importation de Montpellier 203 680 267 073 

Total 203 680 267 073 

 
 

6.1.4 Les volumes repris ou surpressés 

Les volumes annuels pompés exprimés en m3 
 

Désignation Refoulement Volume annuel en m3 

St Bres - Réservoirs et reprise Saint Bauzille Compt distrib St Bres - St Bauzille 292 256 

Sussargues - Forage Garrigues basses Compt distrib SUSSARGUES Garrigues B 220 140 

Total 512 396 
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6.1.5 Le rendement du réseau 

6.1.5.1 Période d’extraction des données 

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du :  
9/10/2015. 
 
Dans ce chapitre, le volume mis en distribution est calculé sur cette même période. 

 

6.1.5.2 Rendement du réseau de distribution : indicateur « rapport du Maire » issu 
du décret n°2007-675 

Rendement du réseau de distribution = (volume consommé autorisé + volume vendu en gros) / 
(volume produit + volume acheté en gros) * 100 
Avec volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + 
volume de service du réseau. 
Il est possible d'obtenir les volumes sur 365 j en multipliant chaque volume par le ratio 365/nombre de 
jours de la période de relève. 
La période de relève sera celle de l'année pour laquelle on cherche à recalculer le volume 
 

Désignation 2014 2015 

Volume eau potable consommé autorisé 671 012 762 095 

Volume eau potable vendu en gros 0 0 

Volume eau potable produit 782 693 808 170 

Volume eau potable acheté en gros 201 756 232 973 

Rendement du réseau de distribution 68,2% 73,2% 

Evolution N / N-1 - +5  

 

6.1.5.3 Indice linéaire de pertes en réseau : indicateur « rapport du Maire » issu du 
décret n° 2007-675 

Indice linéaire de pertes en réseau = (volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / 
longueur du réseau de desserte / nombre de jours  
Avec volume mis en distribution = volume produit + volume acheté en gros – volume vendu en gros 
Et volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + 
volume de service du réseau 
 

Désignation 2014 2015 

Volume eau potable mis en distribution 984 449 1 041 143 

Volume eau potable consommé autorisé 671 012 762 095 

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (en KM) 80 80 

Indice linéaire de pertes en réseau en m3/ KM / jour 11,19 9,97 

Evolution N / N-1 - -10,90 % 
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6.1.5.4 Rendement spécifique : rendement hydraulique net 

 
Rendement hydraulique net = ( volume consommé + volume exporté + besoin réseau ) / ( volume mis 
en distribution + volume exporté ) calculés sur la période d’extraction des données. 
 
 

Désignation 2014 2015 

Volume consommé 670 163 706 095 

Volume produit 782 693 826 117 

Volume importé 201 756 238 786 

Volume exporté 0 0 

Volume Mis en distribution 984 449 1 064 903 

Volume besoin réseau 849 57 757 

Rendement hydraulique net 68% 72% 

Evolution N / N-1 - +4 

 
 

6.1.5.5 Rendement spécifique : rendement net du réseau 

 
Rendement net = (volume consommé / (volume mis en distribution – besoin réseau)) calculés sur la 
période d’extraction des données 

 
Désignation 2014 2015 

Volume consommé 670 163 706 095 

Volume produit 782 693 826 117 

Volume importé 201 756 238 786 

Volume exporté 0 0 

Volume mis en distribution 984 449 1 064 903 

Volume besoin réseau 849 57 757 

Rendement net du réseau 68 % 70 % 

Evolution N / N-1 - +2 
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6.2 L’ENERGIE ELECTRIQUE 

6.2.1 Consommation globale d’énergie électrique 

 

Désignation 2014 2015 

Consommation d’énergie 
électrique en kWh 

567 127 642 872 

Evolution N / N-1  13,36 % 

 
 

6.2.2 Consommation d’énergie électrique des stations d’une puissance 
supérieure ou égale à 15 kW 

Liste des stations de production / traitement et de reprise / surpression : 
 

Station Type de station 
Consommation 

en kWh 

Volume 
produit ou 
pompé en 

m3 

kWh/m3 Tarif 

St Bres - Forages le Stade Captage 3 702 9 692 0.38 Bleu 

Sussargues - réservoir village Château d'eau ou Réservoir  27 280 - - Bleu 

Sussargues - Forage Garrigues 
basses 

Station de 
production/traitement 

122 289 212 879 0.57 Jaune 

Sussargues - Forage Garrigues 
basses 

Station de 
production/traitement 

122 289 220 140 0.56 Jaune 

Montferrier - Surpression Parc 
CAUBEL 

Station de reprise/surpression 2 546 - - Jaune 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

Station de reprise/surpression 13 889 - - Bleu 

Montferrier - Réservoir La Devèze Château d'eau ou Réservoir  11 208 - - Bleu 

Montferrier - Forage le Fescau 
Station de 

production/traitement 
113 064 252 579 0.45 Vert 

Montferrier - Forage la Pidoule Captage 191 472 - - Jaune 

St Bres - Réservoirs et reprise 
Saint Bauzille 

Château d'eau ou Réservoir  49 202 292 256 0.17 Bleu 

St Bres - Forage les Olivettes Captage 93 811 293 100 0.32 Bleu 
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7 LA QUALITE DU PRODUIT 

7.1 GENERALITES 

 
Dans un système de production-distribution d'eau potable on distingue plusieurs types d'eau : 
 
- Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues d’eaux souterraines 

(sources, forages) ou d'eaux de surface (rivières, lacs, barrages …). 
 
- Les eaux traitées : qui sont les eaux produites par les stations de traitement. 
 
- Les eaux au point de mise en distribution : qui sont les eaux considérées comme 

représentatives de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). Ces eaux peuvent 
provenir d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en 
distribution. 

 
- Les eaux distribuées : qui sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le 

réseau de distribution. 
 
Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et R1321-1 à 63) précise les dispositions à 
respecter par la personne publique responsable de la production et de la distribution des eaux.  
 
En particulier, l’article L1321-4 du CSP précise que « toute personne publique ou privée responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public (…) est tenue de » : 

 « surveiller la qualité de l’eau ». Dans ce cadre, un programme d'autocontrôle a été mis en 
place, conformément à l’article R1321-23. 

 « se soumettre au contrôle sanitaire ».  Ce contrôle sanitaire est effectué par l’ARS. Il doit être 
conforme à l’arrêté du 21 janvier 2010 qui définit les programmes de prélèvement et 
d’analyse. 
 

Par ailleurs, en complément du CSP, l’arrêté du 11/01/2007 définit les limites de qualité pour les eaux 
brutes ainsi que les  normes de potabilité pour les eaux mises en distribution. 
 
Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau par rapport à la règlementation, en 
distinguant les paramètres microbiologiques et physico-chimiques. 
 
 

7.2 L’EAU BRUTE 

 
Synthèse quantitative de l’eau brute : 
 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre d’analyses 

Contrôle sanitaire 
Physico-chimique 2 

Nombre total d’échantillons 2 

Surveillance de l’exploitant 
Bactériologique 3 

Physico-chimique 8 

Nombre total d’échantillons 8 

TOTAL échantillons 10 
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7.3 L’EAU DISTRIBUEE 

 

7.3.1 Synthèse 

Synthèse qualitative de l’eau distribuée : 
 

 TOTAL ANNUEL 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 

Bactériologique 37 37 100,0 

Physico-chimique 50 44 88,0 

Nombre total d’échantillons 50 44 88,0 

Surveillance de l’exploitant 
Bactériologique 4 4 100,0 

Physico-chimique 8 8 100,0 

Nombre total d’échantillons 8 8 100,0 

TOTAL échantillons 58 52 89,7 

 
 
 

7.3.2 Détails des non-conformités 

Non conformités sur des paramètres physico-chimiques : 
 

Paramètres Date Unités 
Limite de 

qualité 
Valeur Commentaire 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 30/3/2015 µg/l /0.1 0,33 
ROBINET CUISINE 40 CHEMIN 

DES COURTINES 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 29/4/2015 µg/l /0.1 0,15 DEPART DISTRIBUTION- 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 27/5/2015 µg/l /0.1 0,26 
HABITATION ROBINET CUISINE 1 

RUE DES VIOLETTES 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 24/6/2015 µg/l /0.1 0,13 
HABITATION-ROBINET DE LA 

CUISINE AU 1..RUE DJ 
VALENTIBUS 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 22/7/2015 µg/l /0.1 0,23 HABITATION 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine 19/8/2015 µg/l /0.1 0,20 7 DE L'ABRIVADO 

Pesticides 30/3/2015 µg/l /0.5 0,54 
ROBINET CUISINE 40 CHEMIN 

DES COURTINES 
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8 LES OPERATIONS REALISEES PAR SAUR  

8.1 MAINTENANCE DU PATRIMOINE 

8.1.1 Stations et ouvrages 

8.1.1.1 La maintenance des équipements 

 
Synthèse des interventions 
 

 Entretien 

Curatif 22 

Préventif 2 

Total 24 

 
Liste des opérations de maintenance effectuées dans l’année : 
Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, …) ne sont pas détaillés dans les 
tableaux qui suivent :  
 
Interventions en activité Entretien 
 

Station Libellé équipement 
Date 

intervention 
Type 

d’intervention 
Opération(s) réalisée(s) 

Montferrier - Forage la Pidoule Télésurveillance 24/08/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Forage le Fescau Pompe 2 11/05/2015 Préventif 
Opération préventive réalisée dans le 

cadre de routines d'entretien 

Montferrier - Réservoir La 
Devèze 

Poste télésurveillance 26/02/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Réservoir La 
Devèze 

Poste télésurveillance 26/02/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Réservoirs 2x500 
m3 + Surpression Le Pioch 

Télésurveillance 02/01/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Réservoirs 2x500 
m3 + Surpression Le Pioch 

Télésurveillance 24/08/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Réservoirs 2x500 
m3 + Surpression Le Pioch 

Télésurveillance 30/09/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

Montferrier - 
Surpression le 

Baillarguet + reservoir 
500 m3 

29/12/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

Montferrier - 
Surpression le 

Baillarguet + reservoir 
500 m3 

31/12/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

Poste télésurveillance 01/09/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

Poste télésurveillance 18/12/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Montferrier - Vanne inter 
connexion réseaux Devèze - 

Pioche de Baillos 
Télésurveillance 27/10/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

St Bres - Forage les Olivettes Télérelève 14/09/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

St Bres - Forages le Stade Liaison radio 19/11/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

St Bres - Forages le Stade Liaison radio 08/12/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

St Bres - Forages le Stade local technique 06/10/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

St Bres - Réservoirs et reprise 
Saint Bauzille 

Télérelève 26/06/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Sussargues - Forage 
Garrigues basses 

Armoire électrique 28/08/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Sussargues - Forage 
Garrigues basses 

Poste local 07/01/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Sussargues - Forage 
Garrigues basses 

Poste local 16/01/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Sussargues - Forage 
Garrigues basses 

Poste local 26/11/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 
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Station Libellé équipement 
Date 

intervention 
Type 

d’intervention 
Opération(s) réalisée(s) 

Sussargues - Forage 
Garrigues basses 

SUSS01 - Débitmètre 
n° 1 

18/09/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Sussargues - réservoir village 
Armoire de 

commande pompage 
reprise 

20/02/2015 Préventif 
Opération préventive réalisée dans le 

cadre de routines d'entretien 

Sussargues - réservoir village Poste local 14/09/2015 Curatif Remise en état de fonctionnement 

 
Le tableau ci-dessus traite uniquement des opérations d’entretien.  
Les opérations de renouvellement sont détaillées dans les chapitres suivants selon le type de 
renouvellement de votre contrat. 
 
 

8.1.2 Réseaux et branchements 

8.1.2.1 Réseaux 

 
Liste des organes hydrauliques de réseau renouvelés dans l’année : 
 

Désignation Nombre d’interventions 

Renouvellement de vannes 6 

 
 

8.1.2.2 Compteurs 

Nombre de compteurs renouvelés dans l’année 
 

Diamètre du compteur Nombre 

<= 15 mm 946 

20 mm 0 

25 mm 0 

30 mm 1 

40 mm 1 

50 mm 0 

> 50 mm 0 

Total 948 
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8.1.3 Autres interventions 

8.1.3.1 Interventions sur réseau 

 
Synthèse des interventions pour fuites sur conduites : 
 

Nature Nombre d’interventions 

Fuite / casse sur conduite de réseau AEP 7 

 
Détail des interventions pour fuites sur conduites : 
 

Commune Date Adresse 

Montferrier-sur-Lez 20/04/2015 125 MTE DES PICADOUS 

Montferrier-sur-Lez 02/06/2015 4 RAPATEL (Chemin du) 

Montferrier-sur-Lez 07/06/2015 60 BUGADIERES (Chemin des) 

Saint-Brès 22/06/2015 10 SAINT-BAUZILLE (Rue de) 

Saint-Brès 04/12/2015 5 MOUCADOU (Rue du) 

Sussargues 29/10/2015 7 POUZERANQUES (Rue des) 

Sussargues 30/10/2015 7 POUZERANQUES (Rue des) 

 
 
Synthèse des interventions pour fuites sur branchements : 
 

Nature Nombre d’interventions 

Fuite  / casse  sur branchement AEP 7 

 
Détail des interventions pour fuites sur branchements : 
 

Commune Date Adresse 

Saint-Brès 03/04/2015 19 SOPHORAS (Avenue des) 

Saint-Brès 10/04/2015 6 MOUCADOU (Rue du) 

Saint-Brès 23/12/2015 15 JONCASSE (Rue de la) 

Sussargues 06/01/2015 16 rue des carignans 

Sussargues 06/02/2015 
Angle route de Saint Drézéry / rue du 

chardonnay 

Sussargues 27/02/2015 1 BERANGE (Chemin du) 

Sussargues 11/08/2015 14 Rue des MAZES 

 
 
Synthèse des interventions d’entretien : 
 

Nature Nombre d’interventions 

Manoeuvre de vannes 19 

Intervention pour raccordement (avis, coupure et remise en 
service) 

2 

Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 2 

Vérification PI / BI 1 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 8 
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8.2 TACHES D’EXPLOITATION 

8.2.1 Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches 

 

Commune Site Date de lavage 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche 1 du réservoir de la Devèze 21/12/2015 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche 1 du réservoir du Pioche 21/12/2015 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche 2 du réservoir de la Devèze 21/12/2015 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche 2 du réservoir du Pioche 21/12/2015 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche du réservoir du Baillarguet 21/12/2015 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Bâche de la reprise de la Pidoule 10/12/2015 

SAINT-BRES Bâche 2 du réservoir de St Bres 09/09/2015 

SAINT-BRES Bâche 3 du réservoir de St Bres 09/09/2015 

SAINT-BRES Bâche 1 du réservoir de St Bres 08/09/2015 

SUSSARGUES Bâche du château d'eau de Sussargues 19/03/2015 

SUSSARGUES Bâche du réservoir de Sussargues 28/01/2015 

 
 
 

8.2.2 Travaux de recherche de fuites 

 

Commune Technique mise en œuvre 
Linéaire 
inspecté 
(ml/an) 

Nombre de 
fuites trouvées 

Temps passé 
HH:MM 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé 9800 4 40:25 

MONTFERRIER-SUR-LEZ Recherche de fuite AEP (appareils portables) 1500 - 10:16 

SAINT-BRES Recherche de fuite AEP (appareils portables) 6700 3 43:13 

SUSSARGUES Recherche de fuite AEP (appareils portables) 1700 1 14:52 

 
 

8.2.3 Interventions pour tiers 

En 2015, SAUR a répondu à 286 Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
et/ou demandes de Renseignement (DR) sur le périmètre du contrat :  
 

Commune Nombre 

MONTFERRIER-SUR-LEZ 102 

SAINT-BRES 82 

SUSSARGUES 102 
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8.2.4 Contrôles réglementaires 

 
Les contrôles réglementaires des installations électriques ont été effectués aux dates suivantes : 
 

Station Date contrôle Emplacement Observation 

Montferrier - Réservoir La 
Devèze 

29/01/2015 
Montferrier - Réservoir La 

Devèze 
Visite de contrôle réglementaire 

Sussargues - Forage Garrigues 
basses 

29/01/2015 
Sussargues - Forage 

Garrigues basses 
Visite de contrôle réglementaire 

St Bres - Réservoirs et reprise 
Saint Bauzille 

29/01/2015 
St Bres - Réservoirs et 
reprise Saint Bauzille 

Visite de contrôle réglementaire 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 m3 

29/01/2015 
Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 

m3 
Visite de contrôle réglementaire 

 
Les contrôles réglementaires des appareils de levage ont été effectués aux dates suivantes : 
 

Station Date contrôle Emplacement Observation 

Montferrier - Réservoir La 
Devèze 

02/10/2015 Monorail Visite de contrôle réglementaire 

Montferrier - Réservoir La 
Devèze 

06/01/2015 Monorail Visite de contrôle réglementaire 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 

m3 
02/10/2015 Monorail Visite de contrôle réglementaire 

Montferrier - Surpression le 
Baillarguet + reservoir 500 

m3 
06/01/2015 Monorail Visite de contrôle réglementaire 

 
La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les 
récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un 
organisme agréé. Les remises en conformité nécessaires et à la charge de l’exploitant, suite aux 
observations transmises, sont détaillées dans le chapitre des interventions réalisées.   
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8.3 FONDS CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT 

 

Bilan financier du Fonds contractuel

MONTPELLIER 3 VILLAGES ( Eau Potable )

DOTATIONS ET AVENANTS NON 

ACTUALISES
2011 2012 2013 2014 2015 Total (€)

Dotation (€) 13 049 22 257 22 257 22 257 23 242 103 062

COEFFICIENTS D' ACTUALISATION 2011 2012 2013 2014 2015

Coefficient de la dotation 1.00000 1.01918 1.03550 1.04380 1.00880

2013 2014 2015 Total (€)

Coefficient de report de solde 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

22 684 23 047 23 232 23 447

RENOUVELLEMENT REALISE 2011 2012

105 459

Report de solde actualisé (€) -42 360 -37 396 -30 814 -7 582

Dotation actualisée (€) 13 049

21 483 51 168

Renouvelé annexé au contrat

Renouvellement Total 1 500 11 721 16 464

Renouvellement Total

Autre renouvellement

Grosses réparations

6 000

Autre renouvellement sur devis

59 909

Grosses réparations

Renouvellement Total 53 909

Total renouvellement (€) 55 409 17 721 16 464 21 483 111 077

Participation ou Engagement (€)

Solde (€) -42 360 -37 396 -30 814 -7 582 -5 619  
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Détail du renouvellement Total et Grosses Réparations Réalisés pour l'année 2015 au titre du Fonds 

contractuel

MONTPELLIER 3 VILLAGES ( Eau Potable ) Montant réalisé 

pour l'année (€)

21 483

Montferrier - Reprise la Pidoule

Equipement(s) renouvelé(s) ou 

opération(s) réalisée(s)

Date de 

renouvellement
Type de renouvellement

Opération prévue 

au contrat :
Montant (€)

Pompe de reprise  3 01/12/2015 Total OUI 4 500

Total (€) 4 500

Montferrier - Surpression le Baillarguet + reservoir 500 m3

Equipement(s) renouvelé(s) ou 

opération(s) réalisée(s)

Date de 

renouvellement
Type de renouvellement

Opération prévue 

au contrat :
Montant (€)

Anti-bélier 01/05/2015 Total OUI 7 566

Total (€) 7 566

St Bres - Forages le Stade / local technique

Equipement(s) renouvelé(s) ou 

opération(s) réalisée(s)

Date de 

renouvellement
Type de renouvellement

Opération prévue 

au contrat :
Montant (€)

Liaison radio 01/09/2015 Total OUI 1 750

Total (€) 1 750  
 
St Bres - Réservoirs et reprise Saint Bauzille / Electricité instrumentation

Equipement(s) renouvelé(s) ou 

opération(s) réalisée(s)

Date de 

renouvellement
Type de renouvellement

Opération prévue 

au contrat :
Montant (€)

Antenne ANSF Wifi 01/09/2015 Total OUI 1 750

Total (€) 1 750

Sussargues - Forage Garrigues basses / Batiment d'explloitation

Equipement(s) renouvelé(s) ou 

opération(s) réalisée(s)

Date de 

renouvellement
Type de renouvellement

Opération prévue 

au contrat :
Montant (€)

Réservoir anti-bellier 01/10/2015 Total OUI 5 917

Total (€) 5 917  
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8.4 GARANTIE POUR CONTINUITE DE SERVICE 

 

Pas d'opération réalisée pour l'année 2015 au titre de la Garantie

Détail du renouvellement Total et Grosses Réparations Réalisés pour l'année 2015 au titre de la Garantie

 
 
 
 
 

8.5 METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX COMPTES ET 
PROGRAMMES 

 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du 
service un certain montant défini contractuellement, et de le consacrer à des dépenses de 
renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. La liste des équipements entrant dans 
le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à l’origine du contrat. 
 
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. 
 
Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice 
actuel, et notamment le solde du fond à date.  
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9 COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION 
(CARE)  

9.1 LE CARE 
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9.2 METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des 
dispositions de l'article 2 de la loi du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de 
service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité 
de service et l'exécution du service public délégué. 
 
Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle 
des Entreprises de l’Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" 
de l'Ordre des experts comptables dans ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du 
délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel 
du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 
 
A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. 
Les chiffres de l’année en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année 
précédente y seront rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l’année en cours et 
l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  
 
Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités 
d'établissement de la partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, 
une présentation des différents niveaux d'organisation de SAUR. 
 
 

MODALITES D’ETABLISSEMENT DU COMPTE ANNUEL DU RESULTAT DE 
L’EXPLOITATION ET COMPOSANTES DES RUBRIQUES 

 
Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de 
délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat. 
 
 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se 
rapportant à l'exercice. 
 
Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le 
compte de la Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des 
organismes publics.  
 
Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du 
contrat, par application d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  
 
Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de 
délégation, aux clients abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 
 
 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire 
FP2E du 31 janvier 2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

 

 des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du 
Secteur, ainsi que celles des services mutualisés du Centre. 

 
Elles comprennent : 

 

 des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  

 des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de 
répartition techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la 
clé économiquement la mieux adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et 
véhicules…). 
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La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels 
techniques, télégestion, cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du 
Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre d’Affaires du Centre. 
La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plate forme téléphonique, frais 
de facturation, frais d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat 
proportionnellement au nombre de clients du contrat. 
Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Centre 
proportionnellement au coût de personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût 
total du personnel d’exploitation du Centre. 

 

 des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur 
Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 

 des « Frais de centre et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat 
répartis par nature de charge, 

 des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services 
Centraux et à la Recherche. 

 

 des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le 
délégataire) dont les paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin 
de faire ressortir de façon régulière l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur 
toute la durée de celui-ci. 

 
 

3) Commentaire des rubriques de charges 
 

1. Personnel : 
 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant  les salaires et charges 
sociales et les frais annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de 
sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant 
sur le contrat. 
L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de 
pointage. Cela intègre également une quote-part d’encadrement, de personnel technique et 
clientèle. 
Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de 
l’entreprise ». 

 
2. Énergie électrique :  

 
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au 
fonctionnement des installations du service. 

 
3. Achats d’Eau :  

 
Contrats d’eau : cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès 
d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau 
potable dans le cadre du contrat. 
 

4. Produits de traitement :  
 
Cette rubrique comprend exclusivement les  produits entrant dans le process de production. 
 

5. Analyses :  
 
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le 
Délégataire dans le cadre de son autocontrôle.  
 

6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :  
 
Cette rubrique comprend : 
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 Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions 
d'entreprises extérieures (terrassement, hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi 
que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des 
prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation 
acoustique. 

 

 Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

 la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de 
l'entreprise.  

 la location de courte durée de matériel sans chauffeur. 

 les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau. 

 les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique. 

 le matériel de sécurité. 

 les consommables divers. 
 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
 
Cette rubrique comprend : 

 la contribution économique territoriale (CET). 

 La contribution sociale de solidarité. 

 la taxe foncière. 

 les redevances d’occupation du domaine public.  
 

8. Autres dépenses d’exploitation : 
 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes 
téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses 
d’affranchissement (hors facturation). 

 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les 
suivantes : location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et 
réparations, assurances. 

 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur 
chacun des contrats du centre proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du 
contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du centre. 

 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels 
intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, 
nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation : 

 SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle  

 MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la 
force motrice 

 J@DE, logiciel de gestion et des achats 

 NET&GIS, logiciel de cartographie 

 GEREMI, logiciel de télésurveillance. 
 

 "Assurances" : ce poste comprend : 

 la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour 
objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la 
responsabilité incomberait au délégataire 

 Les primes dommages ouvrages 

 Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu 

 Les franchises appliquées en cas de sinistre. 
 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 
 

 "Divers" : autres charges. 
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9. Frais de contrôle : 

 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au 
délégataire. 
 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est 
imputée sur chaque contrat. 
 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
 
Ce poste comprend : 

 la part communale ou intercommunale. 

 les taxes 

 les redevances 
 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
 

 « Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation 
(renouvellement dit "fonctionnel") dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa 
charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit 
de les assumer à ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en 
moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un lissage des charges sur la durée du 
contrat. Il est à noter que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément 
au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et au Rapport de l’Ordre des Experts Comptables : 
la méthode intègre les charges prévisionnelles selon un calcul fondé sur l’évaluation des 
risques à couvrir jusqu’à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé chaque année pour 
tenir compte de l’évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le 
début du contrat.  

 

 "Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements 
contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit 
généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

 

 "Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever 
régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de 
renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est 
alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où 
l’obligation du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au 
compte (ou fonds contractuel), c’est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le 
CARE.  

 
Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 
 

13. Charges relatives aux Investissements : 
 
Elles comprennent les différents types d’obligation existant au contrat : 

 programme contractuel d’investissements 

 fonds contractuel d’investissements 

 annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire 

 investissements incorporels. 
 
Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat 
font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité 
constante. 
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Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité 
et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul 
actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir 
le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur 
Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 
 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, 
du gros outillage, et des compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les 
frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur 
nette comptable moyenne de celles-ci. 
 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
 
Ce poste comprend : 

 les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité 
Logement (FSL Eau) 

 les provisions pour créances douteuses 

 les frais d’actes et de contentieux. 
 
4) Résultat avant Impôt 

 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 
 
 

5) Impôt sur les sociétés 
 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux 
d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  
 
 

6) Résultat  
 
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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10 SPECIMENS DE FACTURES 

10.1 SPECIMENS DE FACTURES LIES AU DECRET N°2007-675 
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11 ANNEXES 

11.1 DETAIL DES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU 
SERVICE 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 63/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 64/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 65/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 66/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 67/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 68/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 69/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 70/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 71/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 72/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 73/98 

 

 
 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 74/98 

 

 
 
 

 

 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 75/98 

 

 

11.2 TARIFS PRATIQUES, NOTES DE CALCUL DE REVISION 
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11.3 L'ORGANISATION DE SAUR 
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11.4 QUALITE DE L'EAU PAR COMMUNE 
 

 

Montferrier - Forage le Fescau 

         Analyses du : 01/01/2015 au 31/12/2015 eau distribuée 

 
Unité Limite Maxi Mini Moy. % Confor. Nb rapports 

Activité alpha globale Bq/l / 0.03 0.03 0.03 100.00 % 1 

Activité béta due au potassium 40 Bq/l / 0.07 0.07 0.07 100.00 % 1 

Activité béta globale Bq/l / 0.08 0.08 0.08 100.00 % 1 

Anhydride carbonique libre mg/l / 3.09 3.01 3.05 100.00 % 2 

Baryum µg/l /700 33.00 31.00 32.00 100.00 % 2 

Bore µg/l /1000 32.00 28.00 30.00 100.00 % 2 

Calcium mg/l / 132.50 122.80 128.00 100.00 % 3 

Carbone organique total mg/l / 0.40 0.40 0.40 100.00 % 3 

Chlore libre (In Situ) mg/l / 0.42 0.23 0.34 100.00 % 3 

Chlore total (In Situ) mg/l / 0.43 0.23 0.34 100.00 % 3 

Chlorures (en Cl) mg/l / 45.00 42.20 44.07 100.00 % 3 

Conductivité à  25°C (In Situ) µS/cm / 842.00 712.00 775.33 100.00 % 3 

Dureté totale °F / 36.80 34.20 35.60 100.00 % 3 

Fer µg/l / 13.00 0.00 6.50 100.00 % 2 

Fluorure anion mg/l /1,5 0.10 0.10 0.10 100.00 % 2 

Hydrogénocarbonates mg/l / 388.00 376.00 382.00 100.00 % 2 

Magnésium mg/l / 8.82 8.51 8.70 100.00 % 3 

Micro-organismes revivifiables à 22°C N/ml / 1.00 0.00 0.33 100.00 % 3 

Micro-Organismes revivifiables à 37° C N/ml / 120.00 0.00 40.33 100.00 % 3 

Nitrates (en NO3 ) mg/l /50 7.40 4.20 5.77 100.00 % 3 

Odeur Inconnue / 1.00 0.00 0.33 100.00 % 3 

pH équilibre calco-carbonique unité pH / 7.14 7.12 7.13 100.00 % 2 

Potassium mg/l / 2.30 1.90 2.10 100.00 % 2 

Potentiel en Hydrogène (pH) (In Situ) unité pH / 7.90 7.60 7.73 100.00 % 3 

Saveur (P/A) Inconnue / 1.00 0.00 0.33 100.00 % 3 

Sodium mg/l / 25.90 23.90 24.90 100.00 % 2 

Sulfates (en SO4) mg/l / 38.00 34.20 35.97 100.00 % 3 

Température de l'eau (In Situ) °C / 16.60 14.40 15.83 100.00 % 3 

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) °F / 31.80 30.45 31.02 100.00 % 3 

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU / 0.66 0.12 0.31 100.00 % 3 
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Montferrier - Reprise la Pidoule 

           eau distribuée 

Analyses du : 01/01/2015 au 31/12/2015 Unité Limite Maxi Mini Moy. % Confor. 
Nb 

rapports 

Aluminium µg/l / 11.00 11.00 11.00 100.00 % 1 

Anhydride carbonique libre mg/l / 3.26 3.26 3.26 100.00 % 1 

Baryum µg/l /700 23.00 23.00 23.00 100.00 % 1 

Bore µg/l /1000 29.00 29.00 29.00 100.00 % 1 

Bromoforme µg/l / 2.00 2.00 2.00 100.00 % 1 

Calcium mg/l / 139.70 137.20 138.45 100.00 % 2 

Carbone organique total mg/l / 0.80 0.50 0.65 100.00 % 2 

Chlore libre (In Situ) mg/l / 0.39 0.22 0.31 100.00 % 2 

Chlore total (In Situ) mg/l / 0.43 0.32 0.38 100.00 % 2 

Chloroforme µg/l / 0.70 0.70 0.70 100.00 % 1 

Chlorures (en Cl) mg/l / 55.00 48.70 51.85 100.00 % 2 

Conductivité à  25°C (In Situ) µS/cm / 870.00 816.00 843.00 100.00 % 2 

Dibromomonochlorométhane µg/l / 4.00 4.00 4.00 100.00 % 1 

Dichloromonobromométhane µg/l / 1.80 1.80 1.80 100.00 % 1 

Dureté totale °F / 38.30 37.70 38.00 100.00 % 2 

Fluorure anion mg/l /1,5 0.09 0.09 0.09 100.00 % 1 

Hydrogénocarbonates mg/l / 408.00 408.00 408.00 100.00 % 1 

Magnésium mg/l / 8.18 8.14 8.16 100.00 % 2 

Micro-organismes revivifiables à 22°C N/ml / 2.00 0.00 1.00 100.00 % 2 

Micro-Organismes revivifiables à 37° C N/ml / 1.00 0.00 0.50 100.00 % 2 

Nitrates (en NO3 ) mg/l /50 5.70 5.30 5.50 100.00 % 2 

Odeur Inconnue / 1.00 1.00 1.00 100.00 % 2 

pH équilibre calco-carbonique unité pH / 7.07 7.07 7.07 100.00 % 1 

Potassium mg/l / 1.50 1.50 1.50 100.00 % 1 

Potentiel en Hydrogène (pH) (In Situ) unité pH / 7.40 7.40 7.40 100.00 % 2 

Saveur (P/A) Inconnue / 1.00 1.00 1.00 100.00 % 2 

Sodium mg/l / 25.10 25.10 25.10 100.00 % 1 

Somme des trihalométhanes µg/l /100 8.50 8.50 8.50 100.00 % 1 

Sulfates (en SO4) mg/l / 32.80 32.00 32.40 100.00 % 2 

Température de l'eau (In Situ) °C / 15.90 15.10 15.50 100.00 % 2 

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) °F / 33.55 33.45 33.50 100.00 % 2 

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU / 0.46 0.13 0.30 100.00 % 2 
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St Bres - Forage les Olivettes 

           eau brute 

 Analyses du : 01/01/2015 au 31/12/2015 Unité Limite Maxi Mini Moy. % Confor. Nb rapports 

Calcium mg/l / 158.40 158.40 158.40 100.00 % 1 

Carbone organique total mg/l / 0.84 0.84 0.84 100.00 % 1 

Chlorures (en Cl) mg/l / 33.70 33.70 33.70 100.00 % 1 

Conductivité à  25°C µS/cm / 876.00 876.00 876.00 100.00 % 1 

Dureté totale °F / 49.20 49.20 49.20 100.00 % 1 

Fluorure anion mg/l / 0.05 0.05 0.05 100.00 % 1 

Magnésium mg/l / 5.04 5.04 5.04 100.00 % 1 

Nitrates (en NO3 ) mg/l / 18.00 18.00 18.00 100.00 % 1 

Potassium mg/l / 0.70 0.70 0.70 100.00 % 1 

Potentiel en Hydrogène (pH) (In Situ) 
unité 
pH 

/ 7.16 6.70 7.00 100.00 % 4 

Potentiel en Hydrogène (pH) 
unité 
pH 

/ 6.90 6.90 6.90 100.00 % 1 

Sodium mg/l / 16.00 16.00 16.00 100.00 % 1 

Sulfates (en SO4) mg/l / 46.90 46.90 46.90 100.00 % 1 

Température de l'eau (In Situ) °C / 17.60 13.70 15.75 100.00 % 4 

Température de mesure du pH °C / 15.80 15.80 15.80 100.00 % 1 

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) °F / 35.40 35.40 35.40 100.00 % 1 

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU / 0.58 0.58 0.58 100.00 % 1 
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St Bres - Forages le Stade 

           eau brute 

 Analyses du : 01/01/2015 au 31/12/2015 Unité Limite Maxi Mini Moy. 
% 

Confor. 
Nb rapports 

Calcium mg/l / 157.20 156.20 156.70 100.00 % 2 

Carbone organique total mg/l / 0.59 0.56 0.58 100.00 % 2 

Chlorures (en Cl) mg/l / 39.10 38.50 38.80 100.00 % 2 

Coliformes totaux N/100 ml / 35.00 4.00 14.00 100.00 % 4 

Conductivité à  25°C µS/cm / 879.00 874.00 876.50 100.00 % 2 

Déisopropyl-déséthyl-atrazine µg/l / 0.05 0.05 0.05 100.00 % 1 

Dureté totale °F / 38.80 34.80 36.80 100.00 % 2 

Entérocoques N/100 ml / 9.00 0.00 2.25 100.00 % 4 

Escherichia coli (E. coli) N/100 ml / 12.00 0.00 3.75 100.00 % 4 

Fer µg/l / 25.00 25.00 25.00 100.00 % 1 

Fluorure anion mg/l / 0.07 0.06 0.07 100.00 % 2 

Magnésium mg/l / 6.23 6.17 6.20 100.00 % 2 

Micro-organismes revivifiables à 22°C N/ml / 100.00 19.00 46.50 100.00 % 4 

Micro-Organismes revivifiables à 37° C N/ml / 48.00 7.00 20.25 100.00 % 4 

Nitrates (en NO3 ) mg/l / 37.00 35.00 36.00 100.00 % 2 

Pesticides µg/l / 0.05 0.05 0.05 100.00 % 1 

Potassium mg/l / 2.60 2.50 2.55 100.00 % 2 

Potentiel en Hydrogène (pH) (In Situ) unité pH / 7.27 6.67 7.05 100.00 % 4 

Potentiel en Hydrogène (pH) unité pH / 7.30 7.00 7.15 100.00 % 2 

Sodium mg/l / 19.70 18.60 19.15 100.00 % 2 

Spores de micro-organismes anaérobies 
sulfito-réducteurs 

N/20 ml / 5.00 0.00 1.75 100.00 % 4 

Sulfates (en SO4) mg/l / 62.00 61.00 61.50 100.00 % 2 

Température de l'eau (In Situ) °C / 16.90 14.50 15.93 100.00 % 4 

Température de mesure du pH °C / 19.80 16.00 17.90 100.00 % 2 

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) °F / 31.70 29.90 30.80 100.00 % 2 

Turbidité Formazine Néphélométrique (In Situ) NFU / 7.70 0.65 2.60 100.00 % 4 

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU / 1.50 0.84 1.17 100.00 % 2 
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11.5 GLOSSAIRE 
 

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus 
particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de 
calcul des informations transmises : 
 
Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le 
réglage des installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 

 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou 
effectuées dans des laboratoires d’analyses. 

 
Biens financés par la collectivité : biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du 
délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat 
 
Biens de retour : biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son 
fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat 
 
Biens de reprise : biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, 
peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans 
que le délégataire ne puisse s'y opposer 
 
Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de 
distribution d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés 
comprennent au minimum un robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 
 
CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de 
l’année en cours sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a 
été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 
 
Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le 
liant avec le service de distribution de l’eau. 
 
Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement 
réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise 
en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement 
des équipements.  
 
Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le 
volume consommé par le branchement. 
 
Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 
 
Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des 
eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur 
différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, 
points de consommation). 
 
Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au 
moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et 
quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.  
 
Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le 
Délégataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de 
réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service. 
 
Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu 
dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en 
m3/km/jour. Le volume perdu est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le 
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volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur 
caractéristique du réseau traduit directement l’état physique de ce réseau.  
 
Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au 
volume non compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est 
exprimé en m3/km/jour. Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé. 
 
Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé 
spécifique dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font 
l’objet d’une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être 
conforme ou non-conforme. 
 
Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le 
Délégataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le 
Délégataire, destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un 
bâtiment neuf, 

- investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 
 
Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de 
chaque branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de 
tous les compteurs de tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du 
nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de 
relève peut ainsi être calculée. C’est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour 
calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un contrat sur une période de temps 
correspondant sensiblement à une année. 
 
Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon le plus près possible de la 
production pour lequel la qualité de l’eau en ce point est considérée comme représentative de la 
qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique déterminée. 
 
Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, 
effectuées par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué 
financièrement sur la durée du contrat. 
 
Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains 
investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des 
installations.  Ce programme est défini dans un inventaire contractuel. 
 
Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de 
mise en distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 
 
Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel 
avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon 
prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-
chimiques et/ou bactériologiques. 
 
Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation 
(robinet) par le client. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 
 
Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de 
production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour 
chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme 
de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 
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Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un 
échantillon d’eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres 
unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation. 
 
Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un 
échantillon d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres 
unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation. 
 
Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume 
d’eau brute admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de 
l’eau brute. 
 
Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé 
autorisé augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du 
volume importé ou acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne 
traduit qu’indirectement l’état du réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou 
vendu en gros. . 
 
Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les 
installations de production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements 
inclus. 
 
Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la 
responsabilité d’un client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général 
permettant d’évaluer la consommation  du branchement associé à ce client. 
 
Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de 
tests ou d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en 
complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 
 
Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier 
constaté et la capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une 
installation dont les réserves de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 
 
Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages 
(décanteurs, filtres, …) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le 
terme de boues d’eau potable, sont régulièrement évacués des installations. 
 
Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et 
résultant des relevés des appareils de comptage. Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu 
en gros (VEG). 
 
Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 

 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 

 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 
 
Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de 
distribution ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 

 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 

 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 
 
Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin 
réseau consommateurs  
 
Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du 
contrat. Ce volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 
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Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 
 
Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe 
phréatique, …). L’eau est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la 
rendre potable. Outre les volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, 
les volumes d’eau brute intègrent les éventuels achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel 
on retranche les éventuels volumes d’eau brute vendus hors périmètre du contrat. 
 
Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client 
extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
 
Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client 
extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
 
Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume 
d’eau traitée duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris 
après le compteur de production).  
 
Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à 
l’intérieur de ces mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, 
…) 
 
Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu 
d’être consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution 
correspond au volume  produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on 
retranche le volume  exporté ou vendu en gros. 
 
Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus 
ou moins complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  
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11.6 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 
2015 accompagnée, si nécessaire, d’un bref commentaire de leur objet. Cette liste n’a pas pour 
ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 
réglementaires de l’année qui  notamment pourraient avoir  des incidences sur le service ou 
engendrer des modifications contractuelles.  
 

 
 

PLANIFICATION 
 
DECRET n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones 
vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  
 
Ce décret modifie les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il assure une meilleure 
transposition de la directive « nitrates » en reprenant les définitions de pollution par les nitrates et 
d’eutrophisation et en identifiant les eaux polluées ou susceptibles de l’être ainsi que les moyens pour 
les identifier (programmes de surveillance). Les modalités de désignation sont elles-mêmes 
simplifiées, grâce notamment au remplacement des consultations départementales par des 
consultations régionales et à la mise en place d’une procédure d’urgence, en cas de nécessité. 
 
DECRET n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie 
 
Les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans 
les communes suscitent des difficultés de mise en œuvre. Jusqu’alors, leur cadre juridique reposait 
sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d’anciennes circulaires. Un décret  clarifie 
ces règles. 
La défense extérieure contre l’incendie communale n’est plus définie à partir de prescriptions 
nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations 
locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal. 
Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d’établissement 
public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce 
service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de 
terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des 
risques. 
 
Le décret définit la notion de points d’eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l’objet. 
 
DECRET n° 2015-450 du 20 avril 2015 relatif au Comité national de l'eau 
 
Le décret procède à une modification de la composition du Comité national de l’eau (CNE) pour les 
représentants de l’État et de ses établissements publics. 
Il prévoit également l’adjonction de représentants du milieu associatif d’éducation à l’environnement, 
de l’agriculture biologique et de la Fédération nationale des travaux publics ainsi que, pour le collège 
des élus, celle de l’Assemblée des communautés de France. 
Il introduit enfin la possibilité de déchoir les membres de leur mandat en cas d’absentéisme prolongé. 
 
INSTRUCTION du 4 juin 2015 relative au financement par les agences de l’eau des retenues de 
substitution 
 
La conférence environnementale de septembre 2013 a retenu que dorénavant, toutes les retenues, 
pour pouvoir être financées par les agences de l’eau, devront s’inscrire dans un projet de territoire. 
Les projets de territoire sont définis par la présente instruction, ont pour objectif une gestion équilibrée 
de la ressource en eau, sans détériorer la qualité chimique et écologique des milieux aquatiques, et 
sont le fruit d’une concertation associant tous les acteurs du territoire. Les agences de l’eau 
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n’interviendront que sur la substitution de prélèvements en étiage par des prélèvements hors étiage, 
et non sur de la création de volumes supplémentaires. 
 
 
NOTE TECHNIQUE du 11 juin 2015 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, 
rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans 
les SDAGE 2016-2021 
 
Elle vient préciser les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de 
surface à inscrire dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels 
que prévus à l’article R. 212-9 du code de l’environnement. 
 
ARRETE du 13 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins 
ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux 
 
Il modifie la délimitation de certains bassins ou groupement de bassins : 

-  Bassin Loire-Bretagne : les communes de Beauchêne, Larchamp, Saint-Cornier-des-Landes, 
Saint-Jean-des-Bois et d'Yvrandes sont supprimées 

- Bassin Seine-Normandie : les communes de Frênes et de Tinchebray sont supprimées ; la 
commune nouvelle de Tinchebray-Bocage est ajoutée. 

 
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de la procédure de désignation 
des zones vulnérables, qui s’applique à compter du 15 mars 2015. 
 
ARRETE du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 
l’incendie 
Cet arrêté vient fixer le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie. 
 
 

GESTION DE LA RESSOURCE 
 
ARRETE du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates 
des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de 
provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones 
vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l'environnement 
 
Cet arrêté précise :  
 

- les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation 
pour l’identification des eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de 
l’être ;  

- les modalités de  désignation et de délimitation des zones vulnérables en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.  

 
ARRETE du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement 
 
Cet arrêté modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 qui définit les méthodes et critères utilisés pour évaluer 
l'état écologique et l'état chimique des eaux de surface au sens de la directive-cadre sur l'eau 
(directive 2000/60/CE).Cette modification a pour objectif de mettre à jour les règles d'évaluation de 
l'état des eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l'Union 
européenne, et une liste actualisée des polluants chimiques. 
 
ARRETE du 7 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances 
prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des 
déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et 
des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement 
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Cet arrêté modifie l'arrêté du 8 juillet 2010 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 2014 
établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive 
et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des 
substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de 
l'environnement. La révision de l'arrêté du 8 juillet 2010 transpose strictement certaines dispositions 
de la directive 2013/39/UE en complétant la liste des substances prioritaires et dangereuses 
prioritaires, en complétant la liste des substances ayant tendance à s'accumuler dans le biote et les 
sédiments et en précisant la date d'inscription de ces substances en tant que substance prioritaire ou 
dangereuse prioritaire. 
 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 
 
DECRET n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques  
 
Ce décret vient réglementer les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations 
et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui 
concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. 
Il fixe le cadre selon lequel les communes et EPCI à fiscalité propre compétents en vertu de la loi, à 
compter du 01/01/2016, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI) établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les 
digues. 
Le délai laissé aux collectivités territoriales pour les actions de prévention des inondations en vue de 
régulariser la situation des ouvrages existants est fixé au 31/12/2019 si ces derniers sont de classe A 
ou B et au 31/12/2021 s'ils sont de classe C. Le décret contient en outre des adaptations et des 
simplifications de certaines règles de sûreté des ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-
1735 du 11 décembre 2007, notamment pour les plus petits barrages avec la suppression de la classe 
D. 
Il comporte également une mesure de sûreté nouvelle concernant les conduites forcées, installations 
de nature industrielle qui peuvent présenter des risques importants. 
 
ARRETE du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement 
 
Cet arrêté précise les prescriptions qui sont applicables aux installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité 
écologiques qui sont soumises à autorisation par la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature « eau ».  
Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations existantes, ainsi qu'à la 
remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation 
délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. 
 

SURVEILLANCE 
 
ARRETE du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de 
surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement 
 
Il modifie l'arrêté du 25 janvier 2010 cadre le contenu des programmes de surveillance élaborés par 
chaque préfet coordonnateur de bassin en application de la directive-cadre sur l'eau (DCE) pour 
suivre l'état des masses d'eau. Il définit les modalités de sélection des sites de surveillance, les 
paramètres suivis, la fréquence de suivi ainsi que les protocoles de prélèvement. 
Les programmes de surveillance sont mis à jour selon la périodicité des cycles de six ans de la DCE 
en parallèle de la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures associés qui doit aboutir 
d'ici à la fin 2015. 
La modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 a pour objectif de mettre à jour des modalités de 
surveillance en intégrant les nouvelles exigences de la directive relative aux substances 
(2013/39/UE), les avancées scientifiques et techniques tout en développant les synergies avec 
d'autres surveillances pour maîtriser les coûts de la surveillance. 
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ARRETES du 9  décembre 2015 :  
 

- fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, 
et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution 
publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique 

- modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en 
application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-
38 du code de la santé publique 

 
Le premier arrêté transpose des dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 
octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne 
les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Le second adapte en droit français certaines dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil 
du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui 
concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et précise 
les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux conditionnées. 
 

GESTION DU SERVICE 
 
ARRETE du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d’exonération des frais liés au rejet de paiement 
d’une facture d’eau 
 
Cet arrêté précise les modalités de transmission de l'information aux fournisseurs d'eau leur 
permettant de recenser les consommateurs pouvant bénéficier d'une exonération des frais de rejet de 
paiement en cas d'impayé de leur facture d'eau. Ces bénéficiaires sont ceux ayant reçu, pour le 
paiement d'une facture d'eau dans les douze mois précédant la facture rejetée ou pour la facture en 
question, une aide du Fonds de solidarité pour le logement ou du centre communal d'action sociale. 
Les bénéficiaires d'un tarif social mis en place par le service public d'eau potable sont également 
concernés par ce dispositif d'exonération. 
Cet arrêté permet aux fournisseurs d'eau d'identifier les consommateurs pouvant bénéficier de 
l'exonération des frais de rejet de paiement prévue à l'article L. 2224-12-2-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
DECRET n°2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs 
groupements retenus pour participer à l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de 
mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau 
  
Ce décret fixe la liste des 18 collectivités et intercommunalités retenues pour participer à 
l’expérimentation vue « de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de 
l'eau », qui s'achèvera le 15 avril 2018. Celles-ci auront la possibilité de mettre en place de nouvelles 
tarifications de l'eau et/ou de l'assainissement ainsi que des systèmes d'aides au paiement de la 
facture d'eau afin de garantir un meilleur accès de tous à ces services.  
 
ARRETE du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place 
de l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau 
 
Il identifie les différents postes de coûts de gestion à chiffrer par les collectivités souhaitant 
expérimenter la tarification sociale.  
 
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL n° 2015-470 (QPC) du 29 mai 2015 - Interdiction 
d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales  
 
Le Conseil Constitutionnel vient  trancher les  incertitudes d’interprétation  de la loi Brottes, en 
considérant, au titre d’un droit au logement décent,  que l’interdiction des coupures d’eau pour cause 
d’impayé, toute l’année, dans les résidences principales, est conforme à la constitution.  
Ainsi, les coupures d’eau sont interdites de manière générale dans les résidences principales et cette 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028742195&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028742195&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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interdiction ne s’applique pas uniquement aux personnes éprouvant des difficultés particulières.  
 
INSTRUCTION  du 16 juin 2015 relative au doublement du taux de la redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable »  
 
Cette instruction précise les modalités de mise en oeuvre du doublement du taux de redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable » entré en vigueur le 
1er janvier 2015 au regard de la situation constatée au 31 décembre 2014, et perçue par les agences 
de l’eau et les offices de l’eau des départements d’Outre-Mer. 
 
ARRETE du 24 juillet 2015 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-5 
du code de l'environnement pour l'année 2015 
 
Cet arrêté précise pour l’année 2015, les valeurs des termes L0, A, B, C et D utilisés dans les 
assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du 
code de l'environnement. 
 
 
 
 
DECRET n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans son 
article 129, décale de trois mois le délai de présentation à l'assemblée délibérante du rapport annuel 
relatif au prix et à la qualité des services publics.   Ainsi le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et de l’assainissement (collectif ou non collectif) est présenté au plus 
tard dans les neuf mois, et non plus six mois, qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  
 
Elle introduit par ailleurs l'obligation, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et 
transmettre par voie électronique au système d'information SISPEA les indicateurs techniques et 
financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu'ils concernent l'eau et l'assainissement. 
L'obligation de transmission concernera pour la première fois les données relatives à l'exercice 2015 
devant être présentées et transmises en 2016. 
 

SANTE, SECURITE AU TRAVAIL  
 

GUIDE TECHNIQUE, 18 novembre 2014, relatif aux opérations de modification des machines en 
service 
 
Les machines utilisées dans les entreprises sont fréquemment modifiées par les employeurs pour des 
raisons diverses : adéquation de la machine avec les exigences de production et d'organisation du 
travail, assemblage avec d'autres machines, amélioration du niveau de sécurité, extension d'une ligne 
de production, etc. 
La note de la DGT du 18 novembre 2014 a pour objet de préciser la notion de « modification » 
appliquée aux machines en service. Elle s'applique uniquement aux opérations pour lesquelles 
l'employeur modifie ou fait modifier pour son propre compte une machine en service. 
 
ARRETE  du 13 janvier 2015, portant création d'un téléservice de déclaration de mise en service 
d'équipements sous pression dénommé « Déclaration de mise en service » (DMS) 
 
En application de l'article 18 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, les équipements sous 
pression présentant les risques les plus importants doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en 
service auprès de la préfecture du département où ils sont installés. 
Un arrêté du 13 janvier 2015 crée un téléservice de déclaration de mise en service d'équipements 
sous pression. 
 
ARRETE  du  8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-
19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-
555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
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situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public 
 
Un arrêté fixe dans le détail, la réglementation applicable au 1er janvier 2015 à l'accessibilité des ERP 
situés dans un cadre bâti existant ainsi qu'à l'accessibilité des installations ouvertes au public 
existantes. 

- Accessibilité : signalisation palière, dispositif de demande de secours pour les ascenseurs  
- Elévateurs verticales (plus de demande dérogatoire à faire) : mesures et taille 

Ils doivent être d’accès libres, la personne doit pouvoir signaler sa présence par un appel 
- Cheminement extérieur (dimensions, signalisation, éclairage) 
- Stationnement 
- Accès aux locaux (rampe, ouverture) 
- Accueil du public (porte, signalisation) 
- Revêtement des sols 
- Sanitaires 
- éclairages 

 
Applicable pour tout ERP (demande de permis de construire ou de modification) 
 
 
 
 
 
 

DROIT PUBLIC  ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
Rappel : LOI  n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité, 
dite loi Nome 
 
Elle a pour objectif de permettre une ouverture effective du marché. Elle prévoit, entre autres, le 
maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (tarifs bleus) et la 
suppression des tarifs réglementés pour les gros consommateurs (supérieurs à 36 kVA) au 31 
décembre 2015 (tarifs verts et jaunes). 

 
Rappel : CERTIFICATION ISO 50 001 et Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant 
les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE 
 
Par transposition de la Directive Européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012, la réglementation 
française est venue introduire, pour les  entreprises de plus de 250 personnes ou dont le chiffre 
d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total de bilan dépasse 43 millions d’euros et 
sous peine d’une pénalité de 2% du CA en cas de non-respect, l’obligation d’un audit énergétique de 
leurs installations tous les 4 ans à compter du 5 décembre 2015.  
 
L’arrêté du 24 novembre 2014 et le décret du 25 novembre sont venus précisés ces obligations. 
Il en ressort qu’une entreprise certifiée ISO 50 001 est exemptée de la conduite des audits 
énergétiques susvisés.  
 
LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral 
 
Se substituent, à compter du 1er janvier 2016, 13 régions aux 22 existantes. 
 
LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour 
des communes fortes et vivantes  
  
Afin d’encourager la création de communes nouvelles – résultant d’une fusion de communes – cette 
loi vient améliorer le dispositif de celles-ci, avec notamment :  

- Une plus grande place est donnée aux conseillers municipaux  
- Une garantie pour pendant trois ans de ne pas subir la baisse des dotations de l’Etat pour les 

communes fusionnant en 2015 ou 2016 au sein de communes nouvelles de moins de 10.000 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2015 - MONTPELLIER 3 VILLAGES 95/98 

 

habitants 
 
LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
 
Cette loi vient notamment créer la charte de l’élu local dans le cadre de laquelle sont rappelés les 
principes déontologiques que l’élu devra respecter ainsi que les qualités attendues de leur part. 
 
Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de 
leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques 
 
Le décret fixe les modalités relatives à l'indemnisation par l’État des collectivités territoriales touchées 
par des événements climatiques ou géologiques. 
  
Le décret précise, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (JO 28 janv.) de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les règles relatives au 
fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des 
catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités 
territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. 
 
Le Code général des collectivités territoriales définit un événement climatique ou géologique aux 
articles L. 1613-6 et L. 1613-3 comme « tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux 
biens énumérés à l’article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements 
mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d’un montant total supérieur à 150 000 
euros hors taxes ». 
 
De plus, sont éligibles à l’indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 du CGCT, 
dans les conditions prévues à l’article R. 1613-5, les biens suivants : 

- les infrastructures routières et les ouvrages d’art ; 
- les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 
- les digues ; 
- les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau ; 
- les stations d’épuration et de relevage des eaux ; 
- les pistes de défense des forêts contre l’incendie ; 
- les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités 

territoriales ou de leur groupement. 
 
ARRETE du 24 juin 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal 
 
Le taux d’intérêt légal est fixé à :  

- 4.29 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins 
professionnels 

- 0.99% pour tous les autres cas.  
Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2015. 
 
ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
L’ordonnance du 23 juillet 2015 recouvre l’ensemble des marchés publics. Elle réunit ainsi, dans un 
seul texte, l’ensemble des règles aujourd’hui éclatées entre :  
- Le code des marchés publics,  

- L’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics  

- L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat  
 
Ces textes seront abrogés à l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui interviendra à la publication de 
ses décrets d’application ou, au plus tard, au 1er avril 2016.  
 
On peut y voir là une première étape vers le code de la commande publique, c’est-à-dire un code 
unique réunissant l’ensemble des dispositions relatives aux contrats publics. Seront d’ailleurs 
prochainement adoptés l’ordonnance relative aux concessions et son décret d’application en 
transposition de la directive européenne.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73E9AF734775E73A1D79D0246FF57A3F.tpdila08v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000017876295&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028531616&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150622
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019380309&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150622
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LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
 
Cette loi vient faire évoluer les compétences des régions et des départements, et vient renforcer 
l’intercommunalité.  
 
Plusieurs axes majeurs relatifs à l’intercommunalité sont à noter :  
 

- La relance des schémas de coopération intercommunale 
 

- Passage du seuil minimal de création des EPCI à fiscalité propre de 5.000 à 15.000 habitants.  
 

- La prise de la compétence eau et assainissement par les EPCI à fiscalité propre :  

 
- L’instauration de nouvelles règles concernant la coexistence des syndicats et des EPCI à 

fiscalité propre  
 

- Commission de DSP : Facilitation de la réunion de la commission de DSP pour l’ouverture des 
plis. En effet il est désormais indiqué que le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des 
membres ayant voix délibérative sont présents. Et pour éviter tout blocage, le quorum ne joue 
plus après une première convocation 

DECRET n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines 
 
L'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29/12/2014 de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur la 
gestion des eaux pluviales (abrogation des articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des 
collectivités territoriales) 
Les dispositions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines ont été déplacées 
à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. 
Le décret, pris en application de cet article, expose les missions du service public de gestion des eaux 
pluviales urbaines antérieurement décrites à l'article R. 2333-139 du même code.

 Avant loi NOTRe Loi NOTre -1
er

 janvier 2018 Loi NOTRe- 1
er

 

janvier 2020 

 
Communautés de 
Communes 

 

Compétence 

optionnelle: 

« Tout ou partie de 

l'assainissement. » 

Deux compétences optionnelles 
supplémentaires : 
« Assainissement »  et « Eau » 
NB : la communauté doit choisir au 
moins 3 compétences optionnelles par 
les 9 visées par la loi (art. L 5214-6 
CGCT) 

« Eau » et 

« assainissement » 

Deviennent des 

compétences 

obligatoires 

Communautés 

d’Agglomération 

Compétence 
optionnelle 
- Assainissement des » 
eaux usées » et si 
nécessaire eaux 
pluviales 
- Eau 

compétence optionnelle 
supplémentaire : Assainissement des 
eaux usées. 

 
NB : la communauté doit choisir au 
moins 3 compétences optionnelles 
parmi les 7  visées à l’article L 5216-5 
du CGCT. 
L’assainissement des eaux pluviales 

n’est plus une compétence optionnelle 

« Eau » et 

« assainissement » 

Deviennent des 

compétences 

obligatoires 

Communautés 

urbaine 

Compétences 
obligatoires : 
« Eau » et 
« assainissement » 

 
Sans objet 

 

Pas de changement 

Métropoles Compétences 
obligatoires : 
« Eau » et 
« assainissement » 

 
Sans objet 

 

Pas de changement 
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INSTRUCTION du 27 août 2015 pour l’application des dispositions des articles 33, 35 et 40 de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatifs à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) 

 
Cette instruction précise aux préfectures le calendrier et les modalités d'élaboration et de mise en 
œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).  
  
Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), il est prévu la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de 
coopération intercommunale. L’instruction du 27 août 2015 contient les modalités d’élaboration et de 
mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale dans les 
différents aspects (juridique, financier etc.). 
Pour rappel, un calendrier un calendrier « resserré » a été fixé et l’instruction contient en annexe, le 
rétroplanning estimatif concernant l’élaboration et la mise en œuvre des SDCI. 
 
NOTE  TECHNIQUE du 6 octobre 2015 relative aux compétences des collectivités dans le 
domaine de l’eau et de la biodiversité, dans la perspective de la révision des schémas 
départementaux de coopération intercommunale 
 
Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) doivent être révisés avant le 31 
mars 2016, en anticipant les conséquences des transferts de compétences aux EPCI à fiscalité 
propre, en matière de gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations (au 1er janvier 
2018), d’eau potable, et d’assainissement (au 1er janvier 2020). 
 
Dans le cadre de cette note technique, le ministère précise également aux préfets qu’ils doivent 
anticiper l’entrée en vigueur des transferts de compétences concernant :  

 les structures portant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et 
l’animation des sites Natura 2000, ainsi que les syndicats mixtes d’aménagement et de 
gestion des PNR ; 

 les autorités organisatrices des services publics d’eau potable et d’assainissement, ainsi que 
les autorités compétentes en matière de gestion de milieux aquatiques et de prévention des 
inondations, en veillant à la cohérence hydrographique de leurs interventions, au 
renforcement des solidarités financières et territoriales ainsi qu’à la gestion durable des 
équipements structurants du territoire nécessaires à l’exercice des compétences des 
collectivités dans le domaine de l’eau. 

 
Deux annexes  figurent à la note technique, l’une porte sur le calendrier de révision et de mise en 
œuvre des SDCI et la seconde sur la répartition du transfert des compétences d’eau potable et 
d’assainissement dans le cadre de l’acte III de décentralisation. 
 
ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration 
Et,  
DECRET n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des 
relations entre le public et l'administration  
 
Les relations entre le public et l’administration sont, à partir du 1er janvier 2016, régies par un code 
des relations entre le public et l’administration.  
Ces dispositions concernent les règles transversales régissant les rapports du public, soit toute 
personne physique, y compris tout agent d'une administration et toute personne morale de droit privé, 
avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics 
administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de 
service public administratif. Elles régissent les échanges entre le public et l'administration, les règles 
de forme et les conditions d'application des actes administratifs et les modalités d'accès aux 
documents administratifs. 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/epci/
http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/sage/
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LISTE DES TEXTES A INCIDENCES CONTRACTUELLES SIGNIFICATIVES 

 
Nous portons à votre attention le fait que certains de ces textes précités peuvent avoir une 
incidence contractuelle plus particulière, ainsi notamment :  
 

 Nouvelle organisation territoriale de la République :  
 
 LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
 
INSTRUCTION du 27 août 2015 pour l’application des dispositions des articles 33, 35 et 40 de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatifs à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) 
 
NOTE TECHNIQUE du 6 octobre 2015 relative aux compétences des collectivités dans le domaine de 
l’eau et de la biodiversité, dans la perspective de la révision des schémas départementaux de 
coopération intercommunale 
 

 Gestion des impayés :  
 
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL  n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 - Société SAUR 
SAS  
 
ARRETE du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d’exonération des frais liés au rejet de paiement 
d’une facture d’eau 
 

 Loi NOME : LOI  n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de 
l’électricité 
 
Votre interlocuteur habituel chez SAUR se tient à votre disposition pour vous accompagner 
dans l’intégration des modifications réglementaires nécessaires à l’évolution de votre contrat. 
 
  

 
 
 

 
 


